BUREAU
VERITAS

Einheitenzertifikat

Fronius International GmbH

Hersteller / Antragsteller:

Gilinter Fronius Strafle 1

4600 Wels

Osterreich
Typ Erzeugungseinheit: Photovoltaikwechselrichter
Name der EZE: Primo 3.0-1 Primo 3.5-1 Primo 3.6-1 Primo 4.0-1
Wirkleistung (Nennleistung
bei Nennbedingungen) 3,0 3,5 3,68 4,0
[kW]:
Name der EZE: Primo 4.6-1 Primo 5.0-1 Primo 6.0-1 Primo 8.2-1
Wirkleistung (Nennleistung
bei Nennbedingungen) 4,6 5,0 6,0 8,2
[kW]:
Bemessungsspannung: 230V; N; PE
Firmwareversion: abV1.1.4.0

Netzanschlussregel: VDE-AR-N 4105:2018-11 — Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

Technische Mindestanforderungen fiir Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen
am Niederspannungsnetz

DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06 — Netzintegration von Erzeugungsanlagen
— Niederspannung

Prifanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am
Niederspannungsnetz

Mitgeltende Normen /
Richtlinien:

Die oben bezeichneten Eigenerzeugungseinheiten wurden nach der Priifrichtlinie VDE 0124-100 gepriift und zertifiziert.
Die in der Netzanschlussregel geforderten elektrischen Eigenschaften werden erfiillt:

o Nachweis zulassiger Netzrickwirkungen

o Nachweis des Symmetrieverhaltens von Drehstromumrichtereinheiten*

o Nachweis des Verhaltens der Erzeugungseinheit am Netz

o Nachweis der Pave-Uberwachung

o Nachweis der dynamischen Netzstiitzung

o Nachweis der Teilnahmefahigkeit am Erzeugungsmanagement / Netzsicherheitsmanagement

Das Zertifikat beinhaltet folgende Angaben:
e Technische Daten der Erzeugungseinheiten, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten Softwareversion
e Zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheit (Wirkungsweise)

Berichtsnummer: 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0 Zertifizierungsprogramm: NSOP-0032-DEU-ZE-V01

Zertifikatsnummer: U21-0493 2021-06-08

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12024-01-00

Zertifizierungsstelle der Bureau Veritas Consumer\Products Servnces Germany GmbH akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17065
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Services Germany GrribH
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften”

Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0

Beschreibung der Erzeugungseinheit

Hersteller / Antragsteller:

Fronius International GmbH
Glnter Fronius Stralle 1

4600 Wels
Osterreich

Typ Erzeugungseinheit:

Photovoltaikwechselrichter

Name der EZE: Primo 3.0-1 Primo 3.5-1 Primo 3.6-1 Primo 4.0-1
Wirkleistung [kW]: 3,0 3,5 3,68 4,0
Scheinleistung [kVA]: 3,0 3,5 3,68 4,0
Bemessungsstrom (AC) I [A]: 13,1 15,2 16,0 17,4
Q::::gsl-usswechselstrom Ik [A]: 13,7 16,0 16,8 18,3
Name der EZE: Primo 4.6-1 Primo 5.0-1 Primo 6.0-1 Primo 8.2-1
Wirkleistung [kW]: 4,6 5,0 6,0 8,2
Scheinleistung [kVA]: 4,6 5,0 6,0 8,2
Bemessungsstrom (AC) I [A]: 20,0 21,7 26,1 35,2
Q::grs]gﬁl-usswechselstrom Ik [A]: 21,1 229 21,5 37,5
Bemessungsspannung [V]: 230V; N; PE

Firmware Version: abVv1.1.4.0

Messzeitraum:

2019-10-02 - 2020-02-13

Beschreibung des Aufbaus der Erzeugungseinheit:
Die Erzeugungseinheit verfugt Uber einen PV- und netzseitigen EMV-Filter. Die Erzeugungseinheit besitzt keine galvanische
Trennung zwischen DC-Eingang und AC-Ausgang. Der Ausgang wird einfehlersicher durch die Wechselrichterbriicke und zwei
Relais in Reihe abgeschaltet. Dies erlaubt eine sichere Trennung der Erzeugungseinheit vom Netz auch im Fehlerfall.
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E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Wirk- / Scheinleistungsbereich

(ermittelte Messwerte bei Nennspannung)

Name der EZE: Primo 3.0-1 Primo 3.5-1 Primo 3.6-1 Primo 4.0-1
Pemax [kW] bei cos ¢ = 1 2,99 3,49 3,59 3,99
Semax [KVA] bei cos ¢ =1 3,02 3,51 3,61 4,01
Pemax [KW] bei cos @ untererregt = 0,95 2,84 3,30 3,40 3,78
Semax [KVA] bei cos @ untererregt = 0,95 3,02 3,51 3,61 4,01
Pemax [KW] bei cos @ ubererregt = 0,95 2,85 3,32 3,42 3,80
Semax [KVA] bei cos @ ibererregt = 0,95 3,02 3,51 3,61 4,01
Name der EZE: Primo 4.6-1 Primo 5.0-1 Primo 6.0-1 Primo 8.2-1
Pemax [kW] bei cos ¢ = 1 4,59 4,98 5,99 8,19
Semax [KVA] bei cos ¢ = 1 4,61 5,01 6,02 8,22
Pemax [kKW] bei cos @ untererregt = 0,95 4,34 4,48 5,38 7,37
Semax [KVA] bei cos @ untererregt = 0,95 4,61 5,01 6,02 8,22
Pemax [KW] bei cos @ ubererregt = 0,95 4,37 4,49 5,40 7,37
Semax [KVA] bei cos @ ibererregt = 0,95 4,61 5,01 6,02 8,22
Anmerkung:

Bei cosg = 1 entspricht die Wirkleistung der Bemessungsscheinleistung.

Fur die Umsetzung einer Blindleistungssollwertvorgabe wird bei Bedarf die Wirkleistung reduziert.
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E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Blindleistungsbezug

Wirkleistung 40 — 60 % PEemax SEmax
Name der EZE: Primo 4.6-1

COS @ ibererregt 0,949 0,949
COS @ untererregt 0,946 0,947
COS @ Einstellwert 0,950 0,950

Blindleistungsiibergangsfunktion — Standard-cos ¢ (P)-Kennlinie

Wirkleistung Pemax soliwert [%)] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100*
Name der EZE: Primo 4.6-1

Wirkleistung Pemax [%)] N/A 19,6 29,2 39,3 50,0 59,0 69,0 78,9 87,7 97,0
COS ¢ Sollwert VON PEmax N/A 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,991 | 0,980 | 0,970 | 0,962 | 0,953
COS ) Messwert N/A 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,991 | 0,980 | 0,970 | 0,961 | 0,952

Nach VDE 0124-100 wird eine Genauigkeit von cos ¢ 0,01 bei der Uberpriifung der Blindleistungsiibergangsfunktion benétigt. Die
Standard-cos ¢-(P)-Kennlinie wird eingehalten.

*Fur die Umsetzung einer Blindleistungssollwertvorgabe wird die Wirkleistung Pemax reduziert.

Schalthandlungen

Einschalten ohne Vorgabe (zum Primarenergietrager) ki 0,07
Einschalten bei Nennbedingungen (des Priméarenergietrager) ki 0,08
Ausschalten bei Bemessungsleistung ki 0,16
Schlechtester Wert aller Schaltvorgénge ki 0,16

Flicker fiir Bemessungsstrome >75A (bei SCR = 20)

Netzimpedanzwinkel yk: 30° 50° 70° 85°

Anlagenflickerbeiwert cy: 2,9707 2,7796 2,9647 3,1966

Oberschwingungen

Die Eigenerzeugungseinheiten Primo 3.0-1, Primo 3.5-1 und Primo 3.6-1halten die Oberschwingungen nach DIN EN 61000-3-2
(VDE 0838-2) ein.

Die Eigenerzeugungseinheiten Primo 4.0-1, Primo 4.6-1, Primo 5.0-1, Primo 6.0-1 und Primo 8.2-1halten die Oberschwingungen
nach DIN EN 61000-3-11 (VDE 0838-11) ein.
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Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Oberschwingungen Primo 3.0-1

P/Pn [%)] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ordnung h[%] | th[%] | Ih[%] | th[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%]
489 | 1032 | 17,30 | 24,76 | 42,05 | 4955 | 57,32 | 67,62 | 7596 | 86,80 | 94,84
0,23 0,20 | 0,21 0,21 022 | 0,21 024 | 0,20 0,24 0,29 0,24
0,65 0,94 1,12 0,95 1,44 1,93 2,40 | 2,95 3,31 3,69 3,91

0,09 0,10 | 0,13 0,14 0,13 | 015 013 | 015 | 0,18 0,14 0,18
1,96 | 2,20 1,04 1,44 1,02 1,03 1,16 1,47 1,73 2,06 | 229
0,07 0,06 | 0,05 0,10 0,06 | 0,05 0,05 | 005 | 0,06 0,06 0,05
0,79 0,74 1,07 1,31 1,08 | 0,83 064 | 053 0,54 0,63 0,72
0,05 0,06 | 0,07 0,12 0,05 | 0,07 0,06 | 0,06 0,09 0,06 0,08
0,98 1,09 | 0,88 0,94 1,35 1,44 1,41 1,27 1,18 1,11 1,10
0,05 0,05 | 0,07 0,10 0,04 | 005 0,04 | 0,04 0,06 0,04 0,05
0,27 0,26 | 0,41 0,29 024 | 0,36 048 | 052 0,49 0,43 0,39
0,09 0,11 0,11 0,06 0,05 | 0,06 0,05 | 0,06 0,08 0,05 0,07
0,63 0,63 | 0,56 0,72 0,69 | 0,64 0,68 | 0,80 0,86 0,90 0,90
0,09 0,09 | 0,09 0,05 0,04 | 0,03 0,04 | 0,04 0,03 0,04 0,03
0,13 0,18 | 0,18 0,10 027 | 0724 0,19 | 022 0,26 0,32 0,37
0,06 0,04 | 0,05 0,04 0,03 | 0,04 0,03 | 003 | 004 0,03 0,04
0,46 044 | 050 0,53 049 | 0,56 057 | 055 | 056 0,59 0,62
0,04 0,03 | 0,04 0,04 0,04 | 0,04 0,04 | 003 | 0,03 0,04 0,03
0,07 0,11 0,05 0,13 0,11 0,12 017 | 018 | 0,17 0,17 0,18

_— || - | A A A | - -
o|o|Njo|la|pw N[ |o|@|X|N(e O~ W IN|=

20 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04
21 0,23 0,22 0,28 0,23 0,34 0,32 0,34 0,36 0,38 0,38 0,37
22 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03
23 0,04 0,04 0,03 0,08 0,09 0,09 0,12 0,13 0,13 0,15 0,16
24 0,03 0,03 0,03 0,03 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
25 0,12 0,14 0,13 0,15 0,22 0,21 0,21 0,22 0,24 0,26 0,28
26 0,03 0,03 0,03 0,03 0,10 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03
27 0,06 0,05 0,08 0,07 0,14 0,11 0,14 0,13 0,13 0,14 0,17
28 0,03 0,03 0,03 0,03 0,09 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04
29 0,04 0,03 0,03 0,05 0,09 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09
30 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05
31 0,03 0,04 0,05 0,05 0,08 0,08 0,10 0,12 0,12 0,13 0,13
32 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04
33 0,05 0,05 0,04 0,03 0,06 0,08 0,07 0,10 0,11 0,12 0,12
34 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,08 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04
35 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,11 0,07 0,09 0,08 0,07 0,09
36 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,15 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04
37 0,12 0,11 0,11 0,11 0,08 0,14 0,07 0,08 0,06 0,05 0,04
38 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,13 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03
39 0,10 0,10 0,07 0,07 0,07 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14
40 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
41 0,13 0,13 0,12 0,11 0,08 0,09 0,08 0,05 0,05 0,06 0,05
42 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05
43 0,08 0,07 0,10 0,10 0,09 0,09 0,12 0,09 0,08 0,08 0,08
44 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,06 0,11 0,06 0,07 0,06 0,06
45 0,12 0,12 0,10 0,08 0,08 0,07 0,14 0,10 0,07 0,06 0,07
46 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,06 0,17 0,07 0,06 0,05 0,06
47 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,08 0,14 0,12 0,07 0,06 0,06
48 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,09 0,13 0,06 0,04 0,05
49 0,09 0,08 0,09 0,09 0,07 0,07 0,08 0,18 0,07 0,05 0,04
50 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,06 0,12 0,09 0,04 0,04
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Zwischenharmonische Primo 3.0-1
P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
f[HZ] Ih [%] Ih [%] In [%] Ih [%] Ih [%] In [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] In [%]
75 0,47 0,48 0,53 0,54 0,59 0,62 0,59 0,60 0,61 0,65 0,62
125 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,17 0,16 0,16 0,17 0,18 0,17
175 0,38 0,38 0,44 0,47 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,51 0,51
225 0,35 0,36 0,36 0,39 0,41 0,42 0,44 0,44 0,43 0,44 0,44
275 0,10 0,11 0,07 0,12 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
325 0,09 0,12 0,12 0,17 0,11 0,11 0,1 0,11 0,11 0,11 0,11
375 0,10 0,11 0,16 0,21 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12
425 0,11 0,13 0,14 0,21 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
475 0,13 0,14 0,12 0,18 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11
525 0,14 0,14 0,16 0,14 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
575 0,17 0,20 0,21 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18
625 0,17 0,20 0,21 0,16 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15
675 0,14 0,16 0,18 0,09 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
725 0,13 0,12 0,12 0,08 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
775 0,11 0,08 0,12 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
825 0,10 0,08 0,08 0,09 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07
875 0,07 0,05 0,09 0,06 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
925 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
975 0,07 0,06 0,08 0,06 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
1025 0,04 0,04 0,06 0,05 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
1075 0,05 0,05 0,06 0,05 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1125 0,06 0,05 0,08 0,06 0,11 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
1175 0,05 0,06 0,06 0,07 0,12 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1225 0,05 0,05 0,06 0,05 0,18 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05
1275 0,06 0,07 0,08 0,07 0,18 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
1325 0,08 0,07 0,08 0,07 0,20 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
1375 0,05 0,06 0,05 0,05 0,15 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05
1425 0,05 0,05 0,05 0,07 0,16 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1475 0,05 0,05 0,06 0,06 0,09 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1525 0,05 0,05 0,06 0,06 0,09 0,07 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06
1575 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1625 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,09 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05
1675 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,11 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06
1725 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,15 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06
1775 0,05 0,04 0,05 0,05 0,06 0,20 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1825 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,25 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06
1875 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,22 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05
1925 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,14 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05
1975 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,11 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06
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Hohere Frequenzen Primo 3.0-1

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]

21 0,19 0,18 0,21 0,23 0,21 0,24 0,28 0,21 0,20 0,19 0,19
2,3 0,19 0,19 0,21 0,19 0,19 0,21 0,56 0,36 0,23 0,21 0,21
2,5 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,15 0,24 0,52 0,42 0,18 0,17
2,7 0,21 0,21 0,18 0,19 0,17 0,16 0,18 0,19 0,43 0,33 0,23
29 0,20 0,21 0,19 0,18 0,18 0,18 0,16 0,17 0,18 0,47 0,51
3,1 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,17 0,19
3,3 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15
3,5 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14
3,7 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12
3,9 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
4,1 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,24 0,23
4,3 0,11 0,12 0,11 0,11 0,13 0,13 0,23 0,26 0,28 0,23 0,24
4,5 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,14 0,24 0,22 0,19 0,14 0,14
4,7 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 0,25 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
4,9 0,09 0,09 0,08 0,09 0,11 0,18 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
5,1 0,11 0,09 0,09 0,09 0,17 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
5,3 0,25 0,16 0,09 0,09 0,22 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10
5,5 0,13 0,23 0,10 0,10 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14
5,7 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12
5,9 0,09 0,10 0,10 0,17 0,10 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14
6,1 0,10 0,18 0,12 0,26 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
6,3 0,12 0,25 0,10 0,14 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13
6,5 0,34 0,14 0,15 0,14 0,14 0,12 0,10 0,11 0,13 0,14 0,14
6,7 0,14 0,12 0,16 0,17 0,16 0,19 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19
6,9 0,14 0,14 0,19 0,17 0,16 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20
71 0,16 0,17 0,38 0,25 0,26 0,24 0,22 0,21 0,21 0,22 0,21
7,3 0,26 0,27 1,26 0,34 0,36 0,35 0,34 0,37 0,38 0,38 0,36
7,5 0,60 0,63 0,72 0,64 0,67 0,67 0,66 0,67 0,67 0,72 0,72
7,7 0,45 0,48 0,33 0,38 0,41 0,43 0,45 0,41 0,41 0,44 0,46
7,9 0,18 0,19 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
8,1 0,10 0,11 0,10 0,09 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13
8,3 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
8,5 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,13 0,09
8,7 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15
8,9 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,08 0,07 0,07 0,04 0,05

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 13A.
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Oberschwingungen Primo 3.5-1

P/Pn [%)] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ordnung h[%] | th[%] | Ih[%] | th[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%]
4,19 8,85 | 1455 | 27,96 | 3558 | 49,67 | 57,96 | 6546 | 7444 | 8817 | 96,85
0,19 017 | 0,19 0,17 0,18 | 0,20 017 | 019 | 0,23 0,23 0,23
0,56 0,81 0,96 0,88 124 | 2,09 253 | 285 3,17 3,51 3,65
0,08 0,08 | 0,11 0,12 0,12 | 0,11 012 | 0,14 0,15 0,12 0,13
1,68 1,89 1,64 0,96 0,85 1,01 1,26 1,49 1,76 215 | 2,35
0,06 0,05 | 0,04 0,04 0,05 | 0,05 0,04 | 0,04 0,05 0,05 0,04
0,68 064 | 093 1,07 0,89 | 055 046 | 0,46 0,53 0,71 0,85
0,04 0,05 | 0,06 0,05 0,06 | 0,05 0,06 | 007 | 0,07 0,06 0,06
0,84 093 | 074 1,00 1,18 1,20 1,09 1,01 0,95 0,95 1,00
0,05 0,05 | 0,05 0,03 0,04 | 0,03 0,04 | 0,04 0,04 0,03 0,04
0,24 022 | 0,36 0,16 020 | 0,42 045 | 0,42 0,37 0,31 0,28
0,08 0,09 | 0,09 0,05 0,05 | 0,05 0,05 | 0,06 0,06 0,05 0,05
0,54 054 | 048 0,64 0,58 | 0,59 0,69 | 074 0,77 0,75 0,72
0,08 0,07 | 0,09 0,04 0,03 | 0,03 0,03 | 003 | 0,03 0,03 0,03
0,11 0,15 | 0,16 0,17 023 | 0,16 019 | 023 | 0,28 0,34 0,33
0,05 0,04 | 0,05 0,07 0,03 | 0,03 0,03 | 003 | 0,03 0,03 0,03
0,40 0,38 | 044 0,42 042 | 048 047 | 048 | 050 0,56 0,60
0,03 0,03 | 0,04 0,09 0,03 | 0,03 0,03 | 003 | 0,03 0,03 0,03
0,06 0,09 | 0,04 0,16 0,09 | 015 015 | 0,15 | 0,14 0,17 0,21

_— || - | A A A | - -
o|o|Njo|la|pw N[ |o|@|X|N(e O~ W IN|=

20 0,03 0,02 0,04 0,07 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
21 0,19 0,19 0,24 0,25 0,29 0,29 0,31 0,33 0,33 0,32 0,35
22 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
23 0,03 0,03 0,03 0,06 0,05 0,10 0,11 0,11 0,13 0,14 0,13
24 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
25 0,10 0,12 0,11 0,16 0,15 0,18 0,19 0,20 0,22 0,24 0,21
26 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
27 0,05 0,04 0,08 0,09 0,09 0,12 0,11 0,11 0,12 0,16 0,16
28 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
29 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
30 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
31 0,03 0,03 0,04 0,06 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,14
32 0,03 0,03 0,03 0,03 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
33 0,05 0,04 0,03 0,04 0,13 0,06 0,09 0,09 0,10 0,09 0,12
34 0,02 0,02 0,03 0,03 0,12 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
35 0,07 0,06 0,06 0,06 0,13 0,06 0,08 0,07 0,06 0,09 0,08
36 0,02 0,02 0,03 0,03 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
37 0,11 0,10 0,10 0,09 0,10 0,06 0,07 0,05 0,04 0,04 0,05
38 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
39 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0,10 0,10 0,11 0,11 0,15 0,14
40 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
41 0,11 0,11 0,10 0,09 0,06 0,08 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07
42 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
43 0,07 0,06 0,09 0,09 0,08 0,14 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05
44 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,14 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
45 0,10 0,11 0,08 0,07 0,07 0,14 0,08 0,05 0,05 0,06 0,05
46 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,08 0,06 0,04 0,05 0,04 0,04
47 0,09 0,08 0,09 0,07 0,07 0,07 0,10 0,06 0,05 0,06 0,05
48 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,11 0,04 0,04 0,04 0,04
49 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,06 0,16 0,06 0,04 0,03 0,03
50 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,10 0,06 0,04 0,04 0,03
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“
Zwischenharmonische Primo 3.5-1
P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
f[HZ] Ih [%] 1h [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%]
75 0,40 0,41 0,44 0,46 0,50 0,54 0,51 0,54 0,53 0,54 0,55
125 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,14 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15
175 0,32 0,32 0,38 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 0,43 0,44 0,44
225 0,30 0,31 0,31 0,34 0,35 0,38 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38
275 0,09 0,09 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07
325 0,08 0,10 0,10 0,08 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
375 0,09 0,09 0,14 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11
425 0,09 0,11 0,12 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12
475 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
525 0,12 0,12 0,11 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08
575 0,14 0,17 0,17 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
625 0,15 0,18 0,18 0,13 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14
675 0,12 0,13 0,17 0,07 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
725 0,11 0,10 0,12 0,08 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
775 0,10 0,07 0,11 0,10 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
825 0,08 0,07 0,08 0,14 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
875 0,06 0,05 0,08 0,16 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
925 0,05 0,04 0,05 0,14 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04
975 0,06 0,05 0,07 0,15 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1025 0,04 0,04 0,05 0,10 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1075 0,04 0,05 0,05 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1125 0,05 0,04 0,07 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1175 0,05 0,05 0,05 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1225 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1275 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1325 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
1375 0,04 0,05 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1425 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1475 0,04 0,04 0,05 0,05 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1525 0,04 0,04 0,05 0,05 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1575 0,04 0,04 0,04 0,04 0,12 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05
1625 0,04 0,04 0,04 0,04 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1675 0,04 0,04 0,05 0,05 0,21 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1725 0,04 0,04 0,05 0,05 0,16 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06
1775 0,04 0,04 0,04 0,04 0,16 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1825 0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1875 0,04 0,04 0,05 0,05 0,09 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1925 0,04 0,04 0,05 0,04 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1975 0,04 0,04 0,05 0,05 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0

»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Hohere Frequenzen Primo 3.5-1

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%]

21 0,16 0,16 0,20 0,19 0,17 0,37 0,18 0,18 0,16 0,18 0,18
2,3 0,16 0,16 0,16 0,17 0,18 0,40 0,31 0,18 0,17 0,17 0,17
2,5 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,16 0,44 0,28 0,15 0,14 0,14
2,7 0,18 0,18 0,16 0,15 0,15 0,15 0,16 0,43 0,22 0,17 0,19
29 0,17 0,18 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,16 0,43 0,39 0,44
3,1 0,14 0,14 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,15 0,24 0,16
3,3 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,12 0,13
3,5 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12
3,7 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10
3,9 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13
4,1 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,23 0,24 0,11
4.3 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,16 0,22 0,25 0,18 0,17 0,24
4,5 0,09 0,08 0,10 0,11 0,12 0,23 0,19 0,15 0,12 0,11 0,15
4,7 0,08 0,08 0,08 0,08 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10
4.9 0,08 0,08 0,07 0,08 0,23 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09
5,1 0,10 0,08 0,08 0,08 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
5,3 0,22 0,14 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
5,5 0,11 0,20 0,08 0,17 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12
5,7 0,10 0,11 0,11 0,19 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11
59 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
6,1 0,09 0,16 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09
6,3 0,10 0,22 0,08 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11
6,5 0,29 0,12 0,12 0,11 0,10 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13
6,7 0,12 0,10 0,14 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17 0,17
6,9 0,12 0,12 0,18 0,14 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 0,19
71 0,14 0,14 0,50 0,21 0,21 0,19 0,18 0,19 0,18 0,19 0,19
7,3 0,22 0,23 0,74 0,29 0,29 0,30 0,32 0,33 0,32 0,31 0,30
7,5 0,51 0,54 0,55 0,57 0,58 0,56 0,57 0,58 0,61 0,63 0,65
7,7 0,38 0,42 0,28 0,34 0,37 0,37 0,35 0,36 0,38 0,40 0,43
7,9 0,15 0,16 0,14 0,15 0,16 0,18 0,17 0,18 0,17 0,17 0,16
8,1 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,10
8,3 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08
8,5 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,12 0,08 0,08
8,7 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,1 0,12 0,11 0,13 0,05
8,9 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,09 0,06 0,05 0,03 0,04 0,09

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 15,2A.
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Oberschwingungen Primo 3.6-1

P/Pn [%)] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ordnung h[%] | th[%] | Ih[%] | th[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%]
4,07 8,60 | 2211 | 27,18 | 4129 | 47,77 | 56,54 | 72,38 | 78,81 | 8535 | 94,15
0,19 0,17 | 0,20 0,17 0,18 | 0,20 0,18 | 0,21 0,22 0,28 0,27
0,54 0,79 | 0,77 0,85 1,61 2,00 2,47 3,08 3,25 3,40 3,54
0,08 0,08 | 012 0,11 0,13 | 0,11 0,11 0,13 0,17 0,12 0,12
1,63 1,84 1,28 0,94 0,86 | 0,97 1,23 1,71 1,91 208 | 2728
0,06 0,05 | 0,08 0,04 0,04 | 0,04 0,04 | 0,04 0,05 0,06 0,06
0,66 0,62 1,10 1,04 0,69 | 054 044 | 052 0,59 0,69 0,83
0,04 0,05 | 0,08 0,05 0,06 | 0,05 0,05 | 0,06 0,08 0,05 0,05
0,82 090 | 077 0,98 1,20 1,17 1,06 | 0,92 0,92 0,93 0,97
0,05 0,05 | 0,05 0,03 0,04 | 0,03 0,03 | 0,04 0,05 0,03 0,03
0,23 022 | 0727 0,16 0,30 | 0,40 043 | 0,36 0,32 0,30 0,28
0,07 0,09 | 0,04 0,05 0,05 | 0,05 0,05 | 005 | 0,06 0,04 0,05
0,52 0,53 | 0,59 0,63 0,53 | 057 067 | 075 | 0,75 0,73 0,70
0,07 0,07 | 0,04 0,04 0,03 | 0,03 0,03 | 003 | 0,03 0,03 0,03
0,11 0,15 | 0,11 0,16 020 | 0,16 018 | 027 | 0,31 0,32 0,32
0,05 0,04 | 0,03 0,07 0,03 | 0,03 0,03 | 003 | 0,03 0,03 0,03
0,39 0,37 | 044 0,41 047 | 047 046 | 049 | 051 0,55 0,58
0,03 0,03 | 0,03 0,09 0,03 | 0,03 0,03 | 003 | 0,03 0,03 0,03
0,06 0,09 | 0,11 0,16 0,10 | 0,14 0,15 | 0,14 0,14 0,16 0,20

_— || - | A A A | - -
o|o|Njo|la|pw N[ |o|@|X|N(e O~ W IN|=

20 0,03 0,02 0,03 0,07 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04
21 0,19 0,18 0,22 0,24 0,27 0,28 0,31 0,32 0,31 0,31 0,34
22 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
23 0,03 0,03 0,06 0,06 0,08 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13
24 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
25 0,10 0,11 0,13 0,16 0,17 0,17 0,19 0,21 0,23 0,23 0,21
26 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
27 0,05 0,04 0,04 0,09 0,09 0,12 0,11 0,12 0,14 0,16 0,15
28 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
29 0,03 0,03 0,04 0,03 0,06 0,06 0,06 0,08 0,08 0,10 0,12
30 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04
31 0,03 0,03 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11 0,14
32 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
33 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,09 0,10 0,10 0,09 0,11
34 0,02 0,02 0,03 0,03 0,07 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03
35 0,07 0,06 0,05 0,06 0,09 0,06 0,08 0,06 0,08 0,09 0,08
36 0,02 0,02 0,03 0,03 0,13 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
37 0,10 0,09 0,06 0,08 0,12 0,06 0,07 0,04 0,03 0,04 0,05
38 0,03 0,03 0,03 0,03 0,11 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
39 0,08 0,08 0,08 0,05 0,09 0,09 0,09 0,11 0,12 0,14 0,13
40 0,03 0,04 0,05 0,04 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
41 0,11 0,10 0,10 0,08 0,07 0,06 0,04 0,05 0,04 0,05 0,07
42 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05
43 0,07 0,06 0,05 0,08 0,07 0,10 0,07 0,06 0,07 0,06 0,05
44 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
45 0,10 0,10 0,09 0,07 0,05 0,12 0,07 0,05 0,06 0,06 0,05
46 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,14 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04
47 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,12 0,08 0,05 0,05 0,06 0,05
48 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,08 0,07 0,04 0,05 0,04 0,04
49 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 0,10 0,04 0,04 0,04 0,03
50 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,13 0,04 0,04 0,03 0,03

Seite 11 von 28



Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“
Zwischenharmonische Primo 3.6-1
P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
f[HZ] Ih [%] 1h [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%]
75 0,39 0,40 0,49 0,45 0,51 0,49 0,49 0,55 0,52 0,53 0,53
125 0,11 0,11 0,14 0,11 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,15 0,14
175 0,31 0,31 0,42 0,40 0,42 0,41 0,42 0,43 0,42 0,43 0,43
225 0,29 0,30 0,34 0,33 0,35 0,36 0,36 0,37 0,36 0,37 0,37
275 0,09 0,09 0,12 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07
325 0,08 0,10 0,14 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
375 0,08 0,09 0,19 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11
425 0,09 0,11 0,17 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
475 0,11 0,11 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
525 0,12 0,12 0,09 0,07 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
575 0,14 0,17 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15
625 0,14 0,17 0,12 0,13 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
675 0,11 0,13 0,07 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05
725 0,11 0,10 0,07 0,08 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
775 0,09 0,07 0,06 0,10 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
825 0,08 0,07 0,08 0,14 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
875 0,06 0,04 0,05 0,16 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
925 0,04 0,04 0,05 0,14 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
975 0,06 0,05 0,06 0,15 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1025 0,04 0,04 0,04 0,10 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05
1075 0,04 0,04 0,04 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1125 0,05 0,04 0,05 0,07 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1175 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1225 0,04 0,04 0,04 0,06 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1275 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1325 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06
1375 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05
1425 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1475 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1525 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05
1575 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1625 0,04 0,04 0,04 0,04 0,07 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05
1675 0,04 0,04 0,04 0,05 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1725 0,04 0,04 0,06 0,05 0,12 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05
1775 0,04 0,04 0,04 0,04 0,17 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05
1825 0,04 0,04 0,05 0,04 0,20 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1875 0,04 0,04 0,05 0,04 0,18 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1925 0,04 0,04 0,05 0,04 0,12 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05
1975 0,04 0,04 0,06 0,04 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0

»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Hohere Frequenzen Primo 3.6-1

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%]

2,1 0,16 0,15 0,18 0,18 0,20 0,24 0,16 0,16 0,15 0,16 0,17
2,3 0,16 0,16 0,15 0,16 0,17 0,47 0,23 0,17 0,18 0,18 0,17
2,5 0,14 0,13 0,11 0,12 0,12 0,20 0,46 0,19 0,15 0,15 0,14
2,7 0,17 0,17 0,14 0,15 0,13 0,15 0,20 0,45 0,22 0,18 0,17
29 0,16 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,19 0,42 0,41 0,41
3,1 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,19 0,20
3,3 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,12 0,13
3,5 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11
3,7 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09
3,9 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12
4,1 0,10 0,10 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,13 0,19 0,15 0,10
4.3 0,09 0,10 0,11 0,10 0,11 0,19 0,24 0,25 0,21 0,23 0,24
4,5 0,08 0,08 0,08 0,11 0,12 0,20 0,14 0,12 0,12 0,12 0,13
4,7 0,08 0,08 0,08 0,08 0,21 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
4.9 0,08 0,08 0,08 0,08 0,15 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
5,1 0,09 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10
5,3 0,21 0,13 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
5,5 0,11 0,20 0,08 0,17 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
5,7 0,10 0,11 0,10 0,19 0,09 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11
59 0,07 0,08 0,08 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12
6,1 0,09 0,15 0,09 0,09 0,07 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08
6,3 0,10 0,21 0,09 0,10 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11
6,5 0,28 0,12 0,15 0,10 0,10 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12
6,7 0,12 0,10 0,26 0,15 0,16 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
6,9 0,12 0,12 0,33 0,13 0,13 0,13 0,14 0,16 0,16 0,17 0,18
71 0,13 0,14 0,25 0,21 0,20 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19
7,3 0,21 0,23 0,34 0,28 0,29 0,28 0,31 0,32 0,31 0,30 0,30
7,5 0,50 0,52 0,56 0,55 0,56 0,55 0,56 0,60 0,61 0,62 0,63
7,7 0,37 0,40 0,28 0,33 0,36 0,37 0,34 0,36 0,38 0,39 0,41
7,9 0,15 0,15 0,12 0,15 0,16 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16
8,1 0,08 0,09 0,08 0,08 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10
8,3 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08
8,5 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08
8,7 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,10 0,12 0,13 0,13 0,11 0,05
8,9 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,04 0,04 0,04 0,06 0,10

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 15,7A.
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Oberschwingungen Primo 4.0-1

P/Pn [%)] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ordnung h[%] | th[%] | Ih[%] | th[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%]
549 | 2441 | 1929 | 3154 | 3754 | 50,72 | 57,28 | 6513 | 76,98 | 84,73 | 94,55
0,16 020 | 0,21 0,17 015 | 0,15 017 | 0,20 0,22 0,24 0,21

0,57 0,77 | 0,70 1,08 146 | 2,21 250 | 277 3,06 3,19 3,32
0,07 0,10 | 0,11 0,09 0,10 | 0,11 012 | 013 0,15 0,10 0,12
1,55 0,84 1,11 0,76 0,78 1,10 1,30 1,54 1,88 205 | 223
0,05 0,04 | 0,05 0,04 0,04 | 0,04 0,04 | 005 | 0,05 0,05 0,04
0,57 095 | 0,98 0,81 0,63 | 0,440 0,41 047 | 062 0,74 0,89
0,05 0,04 | 0,05 0,04 0,05 | 0,05 0,06 | 0,06 0,07 0,05 0,06
0,78 0,87 | 0,70 1,02 1,08 | 0,95 0,88 | 0,83 0,84 0,88 0,96
0,09 0,03 | 0,03 0,03 0,03 | 0,03 0,04 | 0,04 0,05 0,03 0,03
0,20 0,15 | 0,23 0,18 0,27 | 0,39 0,37 | 0,32 0,27 0,25 0,27
0,06 0,04 | 0,04 0,04 0,04 | 005 0,05 | 005 | 0,06 0,04 0,05
0,48 0,56 | 0,54 0,52 0,48 | 0,60 0,65 | 068 | 0,66 0,63 0,61

0,04 0,03 | 0,03 0,03 0,03 | 0,03 0,03 | 003 | 0,03 0,03 0,03
0,09 0,15 | 0,09 0,20 019 | 017 020 | 0,24 0,29 0,29 0,27
0,02 0,03 | 0,03 0,02 0,02 | 0,03 0,03 | 003 | 0,03 0,02 0,03
0,34 0,36 | 0,40 0,36 042 | 0,41 042 | 044 0,49 0,52 0,52
0,03 0,04 | 0,03 0,03 0,03 | 0,03 0,02 | 003 | 0,03 0,03 0,03
0,06 0,12 | 0,10 0,08 0,09 | 0,13 0,13 | 0,12 0,15 0,18 0,21

_— || - | A A A | - -
o|o|Njo|la|pw N[ |o|@|X|N(e O~ W IN|=

20 0,02 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03
21 0,17 0,24 0,19 0,25 0,24 0,27 0,29 0,29 0,28 0,30 0,33
22 0,02 0,10 0,02 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
23 0,03 0,09 0,05 0,07 0,07 0,10 0,10 0,11 0,12 0,11 0,13
24 0,02 0,06 0,03 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02
25 0,09 0,15 0,11 0,17 0,16 0,17 0,18 0,19 0,21 0,19 0,20
26 0,02 0,04 0,03 0,08 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
27 0,04 0,08 0,04 0,10 0,08 0,10 0,10 0,11 0,15 0,14 0,13
28 0,02 0,03 0,02 0,06 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
29 0,03 0,03 0,04 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 0,09 0,11 0,10
30 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04
31 0,03 0,06 0,04 0,06 0,06 0,09 0,09 0,10 0,10 0,12 0,13
32 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
33 0,04 0,04 0,03 0,04 0,05 0,08 0,08 0,09 0,08 0,10 0,12
34 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
35 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,07 0,06 0,05 0,08 0,07 0,08
36 0,02 0,02 0,02 0,03 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
37 0,09 0,07 0,07 0,06 0,08 0,06 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04
38 0,02 0,03 0,03 0,03 0,12 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
39 0,07 0,05 0,06 0,05 0,11 0,08 0,09 0,10 0,13 0,12 0,13
40 0,03 0,04 0,04 0,04 0,10 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
41 0,09 0,07 0,09 0,06 0,08 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06
42 0,02 0,03 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
43 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,04 0,05
44 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05
45 0,09 0,07 0,07 0,06 0,05 0,07 0,05 0,04 0,06 0,04 0,05
46 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,06 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04
47 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,09 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04
48 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,10 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03
49 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,14 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03
50 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,09 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“
Zwischenharmonische Primo 4.0-1
P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
f[HZ] Ih [%] 1h [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%]
75 0,34 0,41 0,45 0,44 0,45 0,45 0,47 0,46 0,45 0,48 0,49
125 0,10 0,11 0,18 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13
175 0,28 0,36 0,37 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,39
225 0,26 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,33 0,32 0,33 0,33 0,33
275 0,08 0,04 0,08 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
325 0,08 0,07 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
375 0,08 0,11 0,12 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10
425 0,10 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
475 0,17 0,11 0,10 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09
525 0,15 0,06 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08
575 0,14 0,12 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14
625 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
675 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
725 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06
775 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
825 0,05 0,06 0,07 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
875 0,04 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05
925 0,03 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
975 0,05 0,10 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1025 0,03 0,13 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1075 0,04 0,15 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1125 0,04 0,16 0,04 0,08 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
1175 0,04 0,11 0,05 0,09 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1225 0,04 0,08 0,04 0,14 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1275 0,05 0,07 0,05 0,14 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1325 0,06 0,07 0,05 0,15 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1375 0,04 0,05 0,04 0,11 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1425 0,04 0,05 0,05 0,12 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04
1475 0,04 0,05 0,04 0,07 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1525 0,04 0,05 0,04 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1575 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1625 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1675 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1725 0,04 0,05 0,05 0,05 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1775 0,03 0,04 0,04 0,04 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1825 0,03 0,04 0,04 0,04 0,12 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1875 0,04 0,04 0,04 0,05 0,14 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1925 0,04 0,04 0,04 0,04 0,19 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1975 0,03 0,04 0,04 0,04 0,15 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0

»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Hohere Frequenzen Primo 4.0-1

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%]

21 0,14 0,15 0,17 0,16 0,24 0,16 0,16 0,14 0,16 0,16 0,16
2,3 0,14 0,15 0,14 0,14 0,16 0,27 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14
2,5 0,12 0,13 0,11 0,11 0,11 0,39 0,24 0,14 0,12 0,12 0,12
2,7 0,16 0,13 0,14 0,13 0,12 0,14 0,37 0,20 0,17 0,16 0,12
29 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,14 0,38 0,39 0,37 0,14
3,1 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,13 0,14 0,18 0,27
3,3 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,25
3,5 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11
3,7 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
3,9 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11
4,1 0,09 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,20 0,10 0,09 0,22
4,3 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,19 0,22 0,16 0,22 0,22 0,13
4,5 0,08 0,10 0,08 0,09 0,11 0,16 0,13 0,10 0,11 0,12 0,09
4,7 0,07 0,07 0,07 0,08 0,20 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
4,9 0,07 0,07 0,07 0,08 0,11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
5,1 0,10 0,07 0,06 0,13 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09
5,3 0,19 0,07 0,07 0,17 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08
5,5 0,09 0,08 0,07 0,09 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
5,7 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10
59 0,07 0,09 0,07 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10
6,1 0,08 0,08 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08
6,3 0,15 0,10 0,17 0,09 0,09 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
6,5 0,21 0,11 0,20 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11
6,7 0,10 0,16 0,13 0,12 0,13 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15
6,9 0,11 0,16 0,13 0,12 0,11 0,13 0,13 0,14 0,16 0,16 0,17
71 0,13 0,28 0,19 0,19 0,18 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,18
7,3 0,20 0,40 0,28 0,27 0,26 0,28 0,29 0,28 0,27 0,27 0,28
7,5 0,46 0,42 0,49 0,50 0,50 0,50 0,51 0,54 0,56 0,57 0,60
7,7 0,35 0,26 0,27 0,31 0,33 0,31 0,31 0,33 0,34 0,37 0,37
7,9 0,14 0,27 0,12 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14
8,1 0,08 0,09 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
8,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07
8,5 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,10 0,07 0,07 0,07
8,7 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,06 0,05 0,11
8,9 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,05 0,05 0,03 0,08 0,09 0,05

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 17 4A.
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Oberschwingungen Primo 4.6-1

P/Pn [%)] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ordnung h[%] | th[%] | Ih[%] | th[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%]
477 | 1123 | 16,15 | 27,08 | 37,39 | 4969 | 56,64 | 66,79 | 78,82 | 87,54 | 97,87
0,14 0,13 | 0,14 0,14 0,16 | 0,18 0,18 | 0,22 0,21 0,24 0,24
0,49 0,71 0,62 0,94 157 | 217 2,41 2,66 2,85 2,94 3,01

0,06 0,08 | 0,09 0,09 0,09 | 0,10 0,11 009 | 0,13 0,13 0,16
1,35 125 | 0,94 0,65 0,76 1,13 1,34 1,63 1,88 2,01 2,12
0,05 0,03 | 0,06 0,04 0,03 | 0,04 0,04 | 005 | 0,05 0,05 0,06
0,50 0,70 | 0,85 0,68 042 | 035 040 | 054 0,73 0,85 0,95
0,04 0,04 | 0,08 0,04 0,04 | 0,04 0,05 | 0,04 0,06 0,06 0,08
0,68 0,56 | 0,61 0,89 092 | 077 073 | 073 0,80 0,88 0,98
0,08 0,03 | 0,06 0,03 0,02 | 0,03 0,03 | 0,02 0,04 0,04 0,05
0,17 027 | 0,19 0,16 0,31 0,32 028 | 023 | 022 0,26 0,31

0,05 0,05 | 0,04 0,04 0,04 | 0,04 0,04 | 003 | 0,05 0,05 0,06
0,42 0,35 | 047 0,44 044 | 0,56 059 | 057 | 053 0,54 0,56
0,03 0,05 | 0,03 0,02 0,03 | 0,03 0,02 | 003 | 0,03 0,03 0,03
0,08 0,13 | 0,06 0,17 012 | 017 0,21 025 | 0724 0,23 0,24
0,02 0,06 | 0,03 0,02 0,02 | 0,02 0,03 | 0,02 0,03 0,03 0,04
0,30 0,33 | 035 0,32 0,37 | 037 038 | 043 | 046 0,45 0,44
0,02 0,05 | 0,02 0,02 0,02 | 0,02 0,02 | 0,02 0,02 0,03 0,03
0,06 0,05 | 0,09 0,07 0,11 0,11 0,11 013 | 0,17 0,19 0,19

_— || - | A A A | - -
o|o|Njo|la|pw N[ |o|@|X|N(e O~ W IN|=

20 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
21 0,15 0,19 0,15 0,22 0,22 0,25 0,25 0,24 0,28 0,30 0,31
22 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
23 0,02 0,03 0,05 0,04 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,12 0,14
24 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
25 0,08 0,09 0,10 0,11 0,14 0,15 0,17 0,18 0,16 0,18 0,19
26 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03
27 0,03 0,06 0,05 0,07 0,09 0,09 0,09 0,13 0,11 0,11 0,13
28 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
29 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,08 0,09 0,08 0,09
30 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
31 0,02 0,03 0,03 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,11 0,11 0,11
32 0,02 0,02 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
33 0,03 0,02 0,02 0,10 0,05 0,07 0,08 0,07 0,10 0,10 0,10
34 0,02 0,02 0,02 0,09 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
35 0,05 0,05 0,04 0,10 0,04 0,05 0,04 0,07 0,07 0,08 0,09
36 0,02 0,02 0,02 0,05 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03
37 0,08 0,07 0,07 0,08 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
38 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
39 0,06 0,05 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 0,11 0,10 0,11 0,13
40 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
41 0,08 0,08 0,07 0,05 0,05 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06
42 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
43 0,05 0,06 0,07 0,06 0,08 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04
44 0,03 0,03 0,04 0,04 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
45 0,08 0,07 0,06 0,05 0,09 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04
46 0,02 0,02 0,02 0,03 0,11 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03
47 0,06 0,07 0,06 0,05 0,09 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04
48 0,02 0,02 0,02 0,03 0,06 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
49 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03
50 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“
Zwischenharmonische Primo 4.6-1
P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
f[HZ] Ih [%] 1h [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%]
75 0,30 0,35 0,35 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41 0,40 0,42 0,42
125 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12
175 0,24 0,29 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34
225 0,23 0,23 0,26 0,27 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29
275 0,07 0,04 0,08 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
325 0,07 0,08 0,11 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
375 0,07 0,10 0,13 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09
425 0,09 0,09 0,14 0,10 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10
475 0,15 0,07 0,12 0,09 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
525 0,13 0,06 0,09 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07
575 0,12 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12
625 0,09 0,11 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11
675 0,05 0,08 0,06 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
725 0,04 0,09 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
775 0,04 0,10 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04
825 0,05 0,09 0,06 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
875 0,04 0,09 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
925 0,03 0,08 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
975 0,04 0,07 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04
1025 0,03 0,05 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1075 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1125 0,03 0,06 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1175 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1225 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
1275 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1325 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1375 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1425 0,03 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1475 0,03 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1525 0,03 0,04 0,04 0,06 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1575 0,03 0,03 0,03 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03
1625 0,03 0,03 0,03 0,11 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
1675 0,03 0,03 0,03 0,16 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1725 0,03 0,04 0,05 0,12 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1775 0,03 0,03 0,03 0,12 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1825 0,03 0,03 0,03 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1875 0,03 0,04 0,04 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1925 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
1975 0,03 0,03 0,03 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0

»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Hohere Frequenzen Primo 4.6-1

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%]

21 0,12 0,13 0,15 0,13 0,19 0,12 0,12 0,12 0,13 0,15 0,14
2,3 0,12 0,12 0,12 0,14 0,37 0,15 0,13 0,14 0,13 0,12 0,13
2,5 0,11 0,11 0,10 0,10 0,16 0,26 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11
2,7 0,14 0,14 0,12 0,11 0,11 0,30 0,17 0,14 0,13 0,11 0,10
29 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,33 0,32 0,29 0,13 0,10
3,1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,12 0,15 0,19 0,29 0,09
3,3 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,14 0,13
3,5 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,27
3,7 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09
3,9 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,21
4,1 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,17 0,12 0,08 0,16 0,10
4,3 0,07 0,07 0,07 0,08 0,15 0,20 0,14 0,18 0,19 0,15 0,08
4,5 0,07 0,07 0,08 0,09 0,16 0,10 0,09 0,09 0,10 0,08 0,07
4,7 0,06 0,06 0,06 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
4.9 0,06 0,05 0,06 0,17 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
5,1 0,08 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07
5,3 0,17 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07
5,5 0,07 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08
5,7 0,07 0,08 0,08 0,07 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09
5,9 0,06 0,06 0,11 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
6,1 0,07 0,08 0,17 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07
6,3 0,13 0,06 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08
6,5 0,18 0,10 0,09 0,08 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10
6,7 0,08 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12
6,9 0,09 0,13 0,11 0,10 0,10 0,12 0,12 0,13 0,15 0,14 0,14
71 0,11 0,19 0,16 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15
7,3 0,17 0,41 0,22 0,22 0,22 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,22
7,5 0,40 0,64 0,42 0,44 0,43 0,45 0,47 0,49 0,53 0,50 0,47
7,7 0,30 0,33 0,25 0,28 0,29 0,27 0,29 0,30 0,31 0,33 0,35
7,9 0,12 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,13 0,14
8,1 0,07 0,07 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,08 0,07 0,08 0,09
8,3 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
8,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,09 0,06 0,06 0,06 0,09
8,7 0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,10 0,08 0,08 0,04 0,05 0,09
8,9 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,03 0,02 0,05 0,08 0,08 0,03

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 20,0A.
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Oberschwingungen Primo 5.0-1

P/Pn [%)] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ordnung h[%] | th[%] | Ih[%] | th[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%]
439 | 10,33 | 19,57 | 30,03 | 40,57 | 4582 | 56,90 | 67,79 | 75,89 | 86,66 | 97,80
0,13 012 | 0,12 0,12 012 | 0,14 014 | 0,16 0,21 0,22 0,24
0,45 0,65 | 0,61 117 177 | 2,00 235 | 255 | 2,66 2,74 | 281

0,05 0,08 | 0,08 0,08 0,09 | 0,10 0,11 0,09 | 0,09 0,09 0,14
1,24 115 | 0,67 0,62 0,88 1,04 1,38 1,64 1,79 1,92 | 2,01

0,04 0,03 | 0,03 0,03 0,03 | 0,03 0,03 | 003 | 004 0,05 0,06
0,46 065 | 075 0,50 032 | 033 043 | 0,60 0,72 0,84 0,94
0,04 0,04 | 0,04 0,04 0,04 | 0,05 0,05 | 0,04 0,04 0,05 0,07
0,63 052 | 0,70 0,86 0,76 | 0,71 0,66 | 0,70 0,77 0,87 0,96
0,08 0,02 | 0,02 0,03 0,03 | 0,03 0,03 | 0,02 0,02 0,03 0,05
0,16 025 | 0,11 0,22 0,31 0,29 0,23 | 0,20 0,21 0,27 0,33
0,05 0,04 | 0,04 0,04 0,04 | 0,04 0,04 | 0,04 0,03 0,04 0,05
0,38 0,32 | 045 0,38 048 | 052 0,54 | 0,50 0,49 0,51 0,55
0,03 0,05 | 0,03 0,02 0,02 | 0,02 0,02 | 0,02 0,02 0,03 0,03
0,08 0,12 | 012 0,15 0,13 | 0,16 022 | 023 | 022 0,21 0,23
0,02 0,05 | 0,05 0,02 0,02 | 0,02 0,02 | 0,02 0,02 0,02 0,03
0,27 0,30 | 0,29 0,33 0,33 | 0,34 0,37 | 042 0,42 0,41 0,41

0,02 0,05 | 0,07 0,02 0,02 | 0,02 0,02 | 0,02 0,02 0,02 0,03
0,05 0,05 | 0,11 0,07 0,11 0,10 0,11 015 | 0,17 0,17 0,17

_— || - | A A A | - -
o|o|Njo|la|pw N[ |o|@|X|N(e O~ W IN|=

20 0,02 0,04 0,05 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
21 0,14 0,17 0,18 0,19 0,22 0,23 0,22 0,24 0,27 0,28 0,29
22 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
23 0,02 0,02 0,04 0,05 0,08 0,08 0,10 0,09 0,10 0,12 0,14
24 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
25 0,07 0,08 0,11 0,13 0,13 0,14 0,17 0,15 0,16 0,18 0,19
26 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
27 0,03 0,05 0,06 0,06 0,08 0,08 0,10 0,11 0,10 0,12 0,13
28 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
29 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,05 0,06 0,09 0,08 0,08 0,09
30 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
31 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,07 0,08 0,10 0,11 0,10 0,11
32 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
33 0,03 0,02 0,03 0,04 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09
34 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
35 0,05 0,05 0,04 0,04 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08
36 0,02 0,02 0,02 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
37 0,07 0,07 0,06 0,07 0,05 0,04 0,02 0,04 0,03 0,03 0,04
38 0,02 0,02 0,02 0,10 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02
39 0,06 0,04 0,04 0,09 0,07 0,07 0,08 0,10 0,10 0,11 0,12
40 0,03 0,03 0,03 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03
41 0,07 0,07 0,06 0,06 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,06 0,06
42 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04
43 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,04 0,03 0,04
44 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04
45 0,07 0,06 0,05 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04
46 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
47 0,06 0,06 0,05 0,05 0,07 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
48 0,02 0,02 0,02 0,03 0,08 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03
49 0,05 0,06 0,05 0,04 0,11 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
50 0,02 0,02 0,02 0,02 0,07 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“
Zwischenharmonische Primo 5.0-1
P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
f [HZ] Ih [%] 1h [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%]
75 0,27 0,32 0,32 0,36 0,36 0,38 0,37 0,38 0,39 0,39 0,41
125 0,08 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11
175 0,22 0,26 0,29 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32
225 0,21 0,22 0,24 0,25 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27
275 0,07 0,04 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
325 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07
375 0,06 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
425 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
475 0,13 0,06 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
525 0,12 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07
575 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
625 0,08 0,10 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10
675 0,05 0,08 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
725 0,04 0,08 0,06 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
775 0,03 0,09 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
825 0,04 0,09 0,10 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
875 0,03 0,08 0,11 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
925 0,03 0,07 0,10 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
975 0,04 0,07 0,10 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1025 0,02 0,05 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
1075 0,03 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1125 0,03 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
1175 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1225 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1275 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
1325 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1375 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
1425 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1475 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1525 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
1575 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1625 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1675 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1725 0,03 0,03 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1775 0,03 0,03 0,03 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
1825 0,03 0,03 0,03 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
1875 0,03 0,03 0,03 0,12 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03
1925 0,03 0,03 0,03 0,15 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
1975 0,03 0,03 0,03 0,12 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0

»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Hohere Frequenzen Primo 5.0-1

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%]

21 0,11 0,12 0,13 0,19 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14
2,3 0,11 0,11 0,12 0,13 0,22 0,13 0,13 0,12 0,11 0,10 0,12
2,5 0,10 0,11 0,09 0,09 0,31 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
2,7 0,13 0,12 0,11 0,10 0,11 0,30 0,14 0,13 0,10 0,09 0,10
29 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,31 0,31 0,12 0,09 0,09
3,1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,11 0,11 0,28 0,08 0,08
3,3 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,12 0,10 0,10
3,5 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,21 0,21
3,7 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,16 0,15
3,9 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,19 0,19
4,1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,14 0,07 0,15 0,08 0,08
4.3 0,07 0,06 0,07 0,08 0,15 0,17 0,15 0,17 0,13 0,07 0,07
4,5 0,06 0,07 0,08 0,09 0,13 0,10 0,08 0,11 0,08 0,07 0,07
4,7 0,06 0,06 0,06 0,16 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07
4.9 0,06 0,05 0,06 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06
5,1 0,08 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
5,3 0,15 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
5,5 0,07 0,06 0,12 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07
5,7 0,07 0,08 0,13 0,07 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09
5,9 0,06 0,05 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
6,1 0,06 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07
6,3 0,12 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07
6,5 0,17 0,09 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10
6,7 0,08 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11
6,9 0,09 0,12 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14
71 0,10 0,17 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15
7,3 0,16 0,38 0,20 0,21 0,22 0,23 0,22 0,21 0,22 0,21 0,23
7,5 0,37 0,59 0,40 0,40 0,40 0,41 0,43 0,45 0,46 0,44 0,47
7,7 0,28 0,30 0,24 0,26 0,25 0,25 0,28 0,30 0,30 0,32 0,31
7,9 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,13
8,1 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08
8,3 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
8,5 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,12 0,08
8,7 0,03 0,04 0,04 0,04 0,08 0,08 0,09 0,04 0,05 0,05 0,08
8,9 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,03 0,07 0,06 0,02 0,03

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 21,7A.
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Oberschwingungen Primo 6.0-1

P/Pn [%] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ordnung Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]

5,16 8,65 21,02 28,66 37,98 47,30 56,49 67,04 77,64 86,75 97,21

0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,16 0,16 0,13 0,21 0,19

0,47 0,56 0,72 1,20 1,66 1,95 2,13 2,25 2,32 2,36 2,40

0,05 0,06 0,06 0,07 0,09 0,08 0,07 0,12 0,09 0,10 0,11

1,10 0,97 0,51 0,58 0,86 1,14 1,37 1,54 1,65 1,71 1,76

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,02 0,05 0,05

0,37 0,53 0,54 0,32 0,27 0,36 0,50 0,65 0,75 0,82 0,86

0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,06 0,05 0,05 0,06

0,54 0,44 0,68 0,70 0,59 0,55 0,58 0,68 0,77 0,84 0,89

0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,04 0,02 0,03 0,04

0,13 0,21 0,12 0,24 0,25 0,19 0,17 0,19 0,25 0,30 0,35

0,05 0,06 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05

0,32 0,28 0,35 0,34 0,43 0,45 0,42 0,41 0,44 0,48 0,53

0,04 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03

0,09 0,09 0,14 0,10 0,13 0,18 0,19 0,18 0,19 0,20 0,24

0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03

0,22 0,25 0,24 0,28 0,28 0,31 0,35 0,35 0,34 0,35 0,38

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

_— || - | A A A | - -
o|o|Njo|la|pw N[ |o|@|X|N(e O~ W IN|=

0,05 0,02 0,06 0,09 0,09 0,09 0,12 0,14 0,14 0,15 0,17

20 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
21 0,11 0,14 0,17 0,17 0,19 0,19 0,20 0,23 0,24 0,24 0,25
22 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
23 0,02 0,02 0,04 0,06 0,06 0,08 0,08 0,09 0,11 0,12 0,13
24 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
25 0,07 0,07 0,11 0,10 0,12 0,14 0,12 0,14 0,15 0,16 0,16
26 0,02 0,02 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
27 0,02 0,04 0,07 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 0,11 0,11 0,12
28 0,02 0,01 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
29 0,02 0,02 0,04 0,04 0,04 0,05 0,07 0,06 0,07 0,08 0,09
30 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
31 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11
32 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
33 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09
34 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
35 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07
36 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
37 0,06 0,06 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04
38 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
39 0,05 0,03 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11
40 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03
41 0,06 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06
42 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
43 0,04 0,05 0,04 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
44 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03
45 0,06 0,05 0,04 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
46 0,01 0,02 0,02 0,08 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02
47 0,05 0,05 0,04 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
48 0,02 0,02 0,02 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
49 0,04 0,05 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
50 0,01 0,02 0,02 0,03 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“
Zwischenharmonische Primo 6.0-1
P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
f[HZ] Ih [%] 1h [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%]
75 0,24 0,26 0,29 0,30 0,31 0,32 0,32 0,31 0,33 0,32 0,33
125 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09
175 0,19 0,22 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27
225 0,18 0,18 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23
275 0,05 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
325 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
375 0,05 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07
425 0,06 0,07 0,08 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08
475 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
525 0,07 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
575 0,10 0,11 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
625 0,10 0,10 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09
675 0,08 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
725 0,06 0,06 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04
775 0,04 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
825 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
875 0,03 0,05 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
925 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
975 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
1025 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1075 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03
1125 0,03 0,04 0,05 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1175 0,03 0,03 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1225 0,02 0,03 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1275 0,03 0,04 0,09 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1325 0,03 0,04 0,10 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1375 0,03 0,03 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1425 0,03 0,03 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1475 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1525 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1575 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1625 0,03 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1675 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1725 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
1775 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1825 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1875 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1925 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1975 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0

»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Hohere Frequenzen Primo 6.0-1

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%]

2,1 0,09 0,10 0,10 0,14 0,10 0,09 0,10 0,11 0,12 0,11 0,12
2,3 0,09 0,11 0,10 0,28 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,11 0,09
2,5 0,08 0,08 0,07 0,12 0,21 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
2,7 0,10 0,09 0,08 0,09 0,21 0,11 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08
29 0,10 0,09 0,09 0,08 0,09 0,26 0,25 0,08 0,08 0,08 0,07
3,1 0,08 0,09 0,09 0,08 0,07 0,10 0,12 0,12 0,07 0,06 0,06
3,3 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,22 0,11 0,07 0,07
3,5 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,20 0,08 0,17
3,7 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,23 0,08
3,9 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,15 0,12 0,13
4,1 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,13 0,06 0,15 0,09 0,06 0,13
4.3 0,06 0,05 0,06 0,12 0,14 0,11 0,15 0,08 0,06 0,06 0,06
4,5 0,05 0,06 0,06 0,12 0,09 0,07 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05
4,7 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05
4.9 0,05 0,04 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04
5,1 0,04 0,04 0,08 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05
5,3 0,08 0,05 0,11 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
5,5 0,12 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05
5,7 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07
5,9 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06
6,1 0,09 0,06 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06
6,3 0,13 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05
6,5 0,07 0,07 0,07 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
6,7 0,06 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09
6,9 0,07 0,10 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
71 0,08 0,19 0,13 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,12 0,12
7,3 0,14 0,63 0,18 0,17 0,19 0,18 0,18 0,18 0,19 0,17 0,16
7,5 0,31 0,36 0,34 0,33 0,34 0,37 0,38 0,38 0,41 0,36 0,35
7,7 0,24 0,17 0,20 0,22 0,21 0,23 0,25 0,26 0,25 0,28 0,29
7,9 0,09 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,13
8,1 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08
8,3 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,15
8,5 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,11 0,06
8,7 0,03 0,03 0,03 0,06 0,07 0,08 0,03 0,07 0,08 0,04 0,03
8,9 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 0,02 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 26,1A.
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Oberschwingungen Primo 8.2-1

P/Pn [%)] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ordnung h[%] | th[%] | Ih[%] | th[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%]
11,91 | 941 | 18,23 | 27,94 | 37,55 | 4911 | 59,75 | 69,12 | 77,71 | 87,28 | 98,05
0,10 0,10 | 0,08 0,08 0,11 0,13 0,13 | 0,11 0,11 0,10 0,11
0,38 0,34 | 0,71 1,22 1,49 1,65 1,71 1,75 1,77 1,78 1,83
0,05 0,05 | 0,05 0,06 0,07 | 0,07 0,05 | 005 | 0,06 0,06 0,05
0,41 054 | 0,38 0,64 0,91 1,13 1,23 1,28 1,31 1,34 1,36
0,02 0,02 | 0,02 0,02 0,03 | 0,03 0,03 | 0,02 0,02 0,02 0,02
0,46 048 | 0,31 0,20 0,30 | 047 057 | 063 0,65 0,67 0,69
0,02 0,02 | 0,02 0,03 0,04 | 0,04 0,03 | 003 | 0,03 0,03 0,02
0,42 0,34 | 052 0,43 0,41 0,50 059 | 0,64 0,68 0,70 0,72
0,01 0,02 | 0,01 0,02 0,02 | 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
0,07 0,11 0,13 0,18 0,13 | 0,14 020 | 025 | 0,28 0,31 0,32
0,02 0,02 | 0,02 0,03 0,03 | 0,03 0,02 | 0,02 0,03 0,03 0,02
0,27 026 | 0,23 0,32 0,32 | 0,30 0,34 | 038 | 041 0,43 0,46
0,02 0,02 | 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 | 0,01 0,02 0,02 0,01
0,07 0,04 | 0,09 0,10 014 | 0,13 014 | 017 | 0,119 0,22 0,24
0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 | 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0,17 019 | 0,20 0,21 024 | 025 025 | 027 | 0,29 0,32 0,34
0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 | 0,01 0,01 0,01 0,01
0,06 0,05 | 0,05 0,06 0,07 | 0,10 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18

_— || - | A A A | - -
o|o|Njo|la|pw N[ |o|@|X|N(e O~ W IN|=

20 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01
21 0,12 0,09 0,12 0,14 0,13 0,17 0,17 0,18 0,20 0,22 0,24
22 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
23 0,04 0,03 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13
24 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
25 0,07 0,06 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16
26 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
27 0,04 0,02 0,04 0,05 0,07 0,06 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13
28 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04
29 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10
30 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04
31 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,12
32 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03
33 0,02 0,01 0,02 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09
34 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
35 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07
36 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02
37 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05
38 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02
39 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 0,06 0,08 0,08 0,08 0,09 0,10
40 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
41 0,04 0,04 0,06 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
42 0,01 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
43 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
44 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02
45 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
46 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
47 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03
48 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 0,02
49 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06 0,03
50 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,02
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“
Zwischenharmonische Primo 8.2-1
P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
f[HZ] Ih [%] 1h [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%]
75 0,20 0,22 0,23 0,23 0,22 0,24 0,25 0,25 0,25 0,27 0,23
125 0,05 0,09 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06
175 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21
225 0,14 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17
275 0,02 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
325 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05
375 0,05 0,06 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
425 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
475 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05
525 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
575 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08
625 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07
675 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
725 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
775 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
825 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
875 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
925 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
975 0,05 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1025 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1075 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1125 0,08 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1175 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1225 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
1275 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
1325 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05
1375 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06
1425 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,06
1475 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,06
1525 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,07
1575 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06
1625 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04
1675 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04
1725 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04
1775 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
1825 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03
1875 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1925 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1975 0,02 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0493

E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0

»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Hohere Frequenzen Primo 8.2-1

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%]

2,1 0,07 0,08 0,20 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08
2,3 0,08 0,07 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,12 0,08
2,5 0,06 0,05 0,05 0,12 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,17 0,08
2,7 0,07 0,07 0,06 0,18 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,06
29 0,07 0,07 0,07 0,07 0,19 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05
3,1 0,06 0,06 0,06 0,05 0,07 0,17 0,05 0,04 0,13 0,04 0,04
3,3 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,08 0,07 0,05 0,08 0,04 0,04
3,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,15 0,10 0,05 0,04 0,04
3,7 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,06 0,11 0,04 0,04 0,03
3,9 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,12 0,13 0,04 0,04 0,03
4,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,09 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04
4,3 0,04 0,04 0,05 0,11 0,11 0,08 0,04 0,04 0,11 0,04 0,04
4,5 0,05 0,04 0,10 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,05 0,03 0,03
4,7 0,03 0,04 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
4,9 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,05 0,04
5,1 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,10 0,03
5,3 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
5,5 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03
5,7 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
59 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05
6,1 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,12
6,3 0,05 0,09 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,10
6,5 0,05 0,10 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07
6,7 0,08 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06
6,9 0,08 0,06 0,05 0,07 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07
71 0,14 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,14 0,07
7,3 0,20 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,12 0,11 0,23 0,12
7,5 0,21 0,24 0,24 0,25 0,27 0,28 0,29 0,26 0,26 0,26 0,20
7,7 0,12 0,13 0,16 0,15 0,16 0,19 0,19 0,20 0,23 0,24 0,20
7,9 0,13 0,06 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,09 0,26 0,12 0,13
8,1 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,11 0,06 0,06
8,3 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,09 0,04 0,04 0,04
8,5 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,06 0,03 0,03 0,03
8,7 0,02 0,02 0,02 0,05 0,03 0,03 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02
8,9 0,01 0,01 0,03 0,02 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 35,7A.

Anmerkung:

Die einphasigen Erzeugungseinheiten Fronius Primo 5.0-1, Fronius Primo 6.0-1 und Fronius Primo 8.2-1 Uberschreiten den

Grenzwert von 4,6kVA fir die Maximale Ausgangsleistung einphasig angeschlossener Erzeugungseinheiten gemafl VDE AR-N

4105:2018. Es ist daher vom Anlagenerrichter durch entsprechende Malinahmen sicherzustellen, dass die Unsymmetrie der

gesamten Erzeugungsanlage auf einen Wert kleiner gleich 4,6kVA begrenzt wird. Bei diesen Erzeugungseinheiten wird die

Anforderung des Symmetrieverhaltens von Drehstromumrichter-Einheiten nicht erfllt.
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Unit Certificate

Fronius International GmbH
Glinter Fronius StrafRe 1

Manufacturer / applicant:

4600 Wels

Austria
Type of power generation unit: Photovoltaic (PV) inverter
Name of PGU: Primo 3.0-1 Primo 3.5-1 Primo 3.6-1 Primo 4.0-1
Active power (nominal power at
reference conditions) [kW]: 3,0 3.5 3,68 4,0
Name of PGU: Primo 4.6-1 Primo 5.0-1 Primo 6.0-1 Primo 8.2-1
Active power (nominal power at
reference conditions) [kW]: pro 50 6,0 8,2
Rated voltage: 230V; N; PE

Firmware version: beginning with V1.1.4.0

Connection rule: VDE-AR-N 4105:2018-11 — Power generation systems connected to the low-voltage

distribution network

Technical minimum requirements for the connection to and parallel operation with low-
voltage distribution networks.

DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06 — Grid integration of power
generation systems — low voltage

Test requirements for power generation units to be connected and operated parallel with
the low-voltage distribution networks

Applicable standards /
directives:

The above mentioned generation units have been tested and certified according to the test guideline VDE 0124-100. The
electrical properties required in the connection rule are satisfied.

e Verification of permissible system perturbations

e Verification of the symmetry characteristics of three-phase inverter modules*

e Verification of the characteristics of the power generation unit on the network

e Verification of Pave surveillance

e Verification of dynamic network support

e Verification of the possibility to take part in the generation management / network security management

The certificate contains the following information:
e Technical specifications of the power generation units, the deployed auxiliary equipment and the software version used.
e Summarized information about the characteristics of the power generation unit (mode of operation)

BV project number: 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0 Certification scheme:  NSOP-0032-DEU-ZE-V01

Certificate number: U21-0494 e Date of issue: 2021-06-08
\IVER Y o™
g\{tertlflc tion bbdy\
& FU VA \ ‘)'
o (( DAKKS

. ‘\L Deutsche
o | Akkreditierungsstelle
| D-ZE-12024-01-00

erg’nany GmbH accredited according to DIN EN ISO/IEC 17065
A partial representation of the certificate r‘eqmres thé writte.n perm|SS|on of Bureau Veritas Consumer Products Services

\ Germany GmbH

~—

Certification body Bureau Veritas Consumer? P?oducfs Serv

BUREAU VERITAS Oehleckerring 40, 22419 Hamburg, Germany cps-hamburg@de.bureauveritas.com
Consumer Products Services Germany GmbH Tel: +49 40 74041-0

www.bureauveritas.de/cps
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Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification
,Determination of electrical properties*

Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0

Description of the power generation unit

Manufacturer / applicant:

Fronius International GmbH
Glnter Fronius Strafe 1
4600 Wels

Austria

Type of power generation unit:

Photovoltaic (PV) inverter

Name of PGU: Primo 3.0-1 Primo 3.5-1 Primo 3.6-1 Primo 4.0-1
Max. active power Pemax [kW]: 3,0 3,5 3,68 4,0
Max. apparent power Semax [KVA]: 3,0 3,5 3,68 4,0
Rated current (AC) I [A]: 13,1 15,2 16,0 17,4
Initial short-current AC current [A]: 13,7 16,0 16,8 18,3
Name of PGU: Primo 4.6-1 Primo 5.0-1 Primo 6.0-1 Primo 8.2-1
Max. active power Pemax [kW]: 4.6 5,0 6,0 8,2
Max. apparent power Semax [kVA]: 4,6 5,0 6,0 8,2
Rated current (AC) I [A]: 20,0 21,7 26,1 35,2
Initial short-current AC current [A]: 21,1 22,9 27,5 37,5
Rated voltage [V]: 230V; N; PE

Firmware version:

beginning with V1.1.4.0

Measurement period:

2019-10-02 - 2020-02-13

Description of the structure of the power generation unit:

The power generation unit is equipped with a PV and line-side EMC filter. The power generation unit has no galvanic isolation
between DC input and AC output. Output switch-off is performed with single-fault tolerance thanks to the inverter bridge and two
series-connected relays. This enables a safe disconnection of the power generation unit from the network in case of error.
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Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

,Determination of electrical properties*

Extract from the test report for unit certification

Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0

Active power
(results at nominal grid voltage)

Name of PGU: Primo 3.0-1 Primo 3.5-1 Primo 3.6-1 Primo 4.0-1
Pemax [kKW] at cos ¢ = 1 2,99 3,49 3,59 3,99
Semax [KVA] at cos ¢ =1 3,02 3,51 3,61 4,01
Pemax [KW] at cos ¢ under-excite = 0,95 2,84 3,30 3,40 3,78
Semax [KVA] at cos @ under-excite = 0,95 3,02 3,51 3,61 4,01
Pemax [KW] at cos @ over-excited = 0,95 2,85 3,32 3,42 3,80
Semax [KVA] at cos ¢ over-excited = 0,95 3,02 3,51 3,61 4,01
Name of PGU: Primo 4.6-1 Primo 5.0-1 Primo 6.0-1 Primo 8.2-1
Pemax [kW] at cos ¢ = 1 4,59 4,98 5,99 8,19
Semax [KVA] at cos ¢ =1 4,61 5,01 6,02 8,22
Pemax [KW] at cos ¢ under-excite = 0,95 4,34 4,48 5,38 7,37
Semax [KVA] at cos @ under-excite = 0,95 4,61 5,01 6,02 8,22
Pemax [KW] at cos @ over-excited = 0,95 4,37 4,49 5,40 7,37
Semax [KVA] at cos ¢ over-excited = 0,95 4,61 5,01 6,02 8,22

Note:

At cosg = 1 the active power is equal to the rated apparent power.
For the implementation of a reactive power set point assignment, the active power is reduced if necessary.
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Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
,Determination of electrical properties*

Reactive power supply

Active power 40 — 60 %PEemax SEmax
Name of PGU: Primo 4.6-1

COS @ over-excited 0,949 0,949
COS (P under-excite 0,946 0,947
COS ¢ setpoint 0,950 0,950

Reactive power transfer function — standard cos ¢ (P)-characteristic curve

Active power Pemax setpoint [%0] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100*
Name of PGU: Primo 4.6-1

Active power Pemax [%] N/A | 19,6 29,2 39,3 50,0 59,0 69,0 78,9 87,7 97,0
COS ¢ setpoint Of PEmax N/A | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,991 | 0,980 | 0,970 | 0,962 | 0,953
COS (P measured N/A | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,991 | 0,980 | 0,970 | 0,961 | 0,952

According to VDE 0124-100, an accuracy of cos ¢ 0,01 is required for testing the Reactive power transfer function. The standard
cos @-(P)-characteristic curve is respected. To provide the set point of the reactive power, active power will be reduced at 100 %
P/ Pn.

*For the implementation of a reactive power set point assignment, the active power is reduced.

Switching operations

Switch-on without specification (to the primary energy source) ki 0,07
Switch-on at auxiliary conditions (of the primary energy source) ki 0,08
Switch-off at auxiliary conditions (of the primary energy source) ki 0,16
Worst value of all switching operations ki 0,16

Flicker for rated current >75A (at SCR = 20)

Line impedance angle wk: 30° 50° 70° 85°
System flicker coefficient cy: 2,9707 2,7796 2,9647 3,1966
Harmonics

Die Eigenerzeugungseinheiten Primo 3.0-1, Primo 3.5-1 und Primo 3.6-1halten die Oberschwingungen nach DIN EN 61000-3-2
(VDE 0838-2) ein.

Die Eigenerzeugungseinheiten Primo 4.0-1, Primo 4.6-1, Primo 5.0-1, Primo 6.0-1 und Primo 8.2-1halten die Oberschwingungen
nach DIN EN 61000-3-11 (VDE 0838-11) ein.
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Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
,Determination of electrical properties*

Harmonics Primo 3.0-1

P/Pn [%] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ordnung In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] Ih [%] In [%] Ih [%] Ih [%]

4,89 10,32 17,30 24,76 42,05 | 49,55 57,32 67,62 75,96 86,80 94,84

0,23 0,20 0,21 0,21 0,22 0,21 0,24 0,20 0,24 0,29 0,24

0,65 0,94 1,12 0,95 1,44 1,93 2,40 2,95 3,31 3,69 3,91

0,09 0,10 0,13 0,14 0,13 0,15 0,13 0,15 0,18 0,14 0,18

1,96 2,20 1,94 1,44 1,02 1,03 1,16 1,47 1,73 2,06 2,29

0,07 0,06 0,05 0,10 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05

0,79 0,74 1,07 1,31 1,08 0,83 0,64 0,53 0,54 0,63 0,72

0,05 0,06 0,07 0,12 0,05 0,07 0,06 0,06 0,09 0,06 0,08

0,98 1,09 0,88 0,94 1,35 1,44 1,41 1,27 1,18 1,11 1,10

0,05 0,05 0,07 0,10 0,04 0,05 0,04 0,04 0,06 0,04 0,05

0,27 0,26 0,41 0,29 0,24 0,36 0,48 0,52 0,49 0,43 0,39

0,09 0,11 0,11 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,08 0,05 0,07

0,63 0,63 0,56 0,72 0,69 0,64 0,68 0,80 0,86 0,90 0,90

0,09 0,09 0,09 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03

0,13 0,18 0,18 0,10 0,27 0,24 0,19 0,22 0,26 0,32 0,37

0,06 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04

0,46 0,44 0,50 0,53 0,49 0,56 0,57 0,55 0,56 0,59 0,62

0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03

3a3(ala|2[a[R|2|3]e|e|N|o|a| s [w]m |~

0,07 0,11 0,05 0,13 0,11 0,12 0,17 0,18 0,17 0,17 0,18

20 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04
21 0,23 0,22 0,28 0,23 0,34 0,32 0,34 0,36 0,38 0,38 0,37
22 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03
23 0,04 0,04 0,03 0,08 0,09 0,09 0,12 0,13 0,13 0,15 0,16
24 0,03 0,03 0,03 0,03 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
25 0,12 0,14 0,13 0,15 0,22 0,21 0,21 0,22 0,24 0,26 0,28
26 0,03 0,03 0,03 0,03 0,10 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03
27 0,06 0,05 0,08 0,07 0,14 0,11 0,14 0,13 0,13 0,14 0,17
28 0,03 0,03 0,03 0,03 0,09 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04
29 0,04 0,03 0,03 0,05 0,09 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09
30 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05
31 0,03 0,04 0,05 0,05 0,08 0,08 0,10 0,12 0,12 0,13 0,13
32 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04
33 0,05 0,05 0,04 0,03 0,06 0,08 0,07 0,10 0,11 0,12 0,12
34 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,08 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04
35 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,11 0,07 0,09 0,08 0,07 0,09
36 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,15 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04
37 0,12 0,11 0,11 0,11 0,08 0,14 0,07 0,08 0,06 0,05 0,04
38 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,13 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03
39 0,10 0,10 0,07 0,07 0,07 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14
40 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
41 0,13 0,13 0,12 0,11 0,08 0,09 0,08 0,05 0,05 0,06 0,05
42 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05
43 0,08 0,07 0,10 0,10 0,09 0,09 0,12 0,09 0,08 0,08 0,08
44 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,06 0,11 0,06 0,07 0,06 0,06
45 0,12 0,12 0,10 0,08 0,08 0,07 0,14 0,10 0,07 0,06 0,07
46 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,06 0,17 0,07 0,06 0,05 0,06
47 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,08 0,14 0,12 0,07 0,06 0,06
48 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,09 0,13 0,06 0,04 0,05
49 0,09 0,08 0,09 0,09 0,07 0,07 0,08 0,18 0,07 0,05 0,04
50 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,06 0,12 0,09 0,04 0,04
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Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
,Determination of electrical properties*
Inter-harmonics Primo 3.0-1
P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
f [HZz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]
75 0,47 0,48 0,53 0,54 0,59 0,62 0,59 0,60 0,61 0,65 0,62
125 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,17 0,16 0,16 0,17 0,18 0,17
175 0,38 0,38 0,44 0,47 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,51 0,51
225 0,35 0,36 0,36 0,39 0,41 0,42 0,44 0,44 0,43 0,44 0,44
275 0,10 0,11 0,07 0,12 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
325 0,09 0,12 0,12 0,17 0,11 0,11 0,1 0,11 0,11 0,11 0,11
375 0,10 0,11 0,16 0,21 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12
425 0,11 0,13 0,14 0,21 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
475 0,13 0,14 0,12 0,18 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11
525 0,14 0,14 0,16 0,14 0,1 0,1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
575 0,17 0,20 0,21 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18
625 0,17 0,20 0,21 0,16 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15
675 0,14 0,16 0,18 0,09 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
725 0,13 0,12 0,12 0,08 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
775 0,11 0,08 0,12 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
825 0,10 0,08 0,08 0,09 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07
875 0,07 0,05 0,09 0,06 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
925 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
975 0,07 0,06 0,08 0,06 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
1025 0,04 0,04 0,06 0,05 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
1075 0,05 0,05 0,06 0,05 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1125 0,06 0,05 0,08 0,06 0,11 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
1175 0,05 0,06 0,06 0,07 0,12 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1225 0,05 0,05 0,06 0,05 0,18 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05
1275 0,06 0,07 0,08 0,07 0,18 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
1325 0,08 0,07 0,08 0,07 0,20 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
1375 0,05 0,06 0,05 0,05 0,15 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05
1425 0,05 0,05 0,05 0,07 0,16 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1475 0,05 0,05 0,06 0,06 0,09 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1525 0,05 0,05 0,06 0,06 0,09 0,07 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06
1575 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1625 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,09 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05
1675 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,11 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06
1725 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,15 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06
1775 0,05 0,04 0,05 0,05 0,06 0,20 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1825 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,25 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06
1875 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,22 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05
1925 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,14 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05
1975 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,1 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06

Page 6 of 28



Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0

,Determination of electrical properties*

Higher frequencies Primo 3.0-1

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]

2,1 0,19 0,18 0,21 0,23 0,21 0,24 0,28 0,21 0,20 0,19 0,19
2,3 0,19 0,19 0,21 0,19 0,19 0,21 0,56 0,36 0,23 0,21 0,21
2,5 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,15 0,24 0,52 0,42 0,18 0,17
2,7 0,21 0,21 0,18 0,19 0,17 0,16 0,18 0,19 0,43 0,33 0,23
29 0,20 0,21 0,19 0,18 0,18 0,18 0,16 0,17 0,18 0,47 0,51
3,1 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,17 0,19
3,3 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15
3,5 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14
3,7 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12
3,9 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
4,1 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,24 0,23
4.3 0,11 0,12 0,11 0,11 0,13 0,13 0,23 0,26 0,28 0,23 0,24
4,5 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,14 0,24 0,22 0,19 0,14 0,14
4,7 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 0,25 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
4,9 0,09 0,09 0,08 0,09 0,11 0,18 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
5,1 0,11 0,09 0,09 0,09 0,17 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
5,3 0,25 0,16 0,09 0,09 0,22 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10
5,5 0,13 0,23 0,10 0,10 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14
5,7 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12
59 0,09 0,10 0,10 0,17 0,10 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14
6,1 0,10 0,18 0,12 0,26 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
6,3 0,12 0,25 0,10 0,14 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13
6,5 0,34 0,14 0,15 0,14 0,14 0,12 0,10 0,11 0,13 0,14 0,14
6,7 0,14 0,12 0,16 0,17 0,16 0,19 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19
6,9 0,14 0,14 0,19 0,17 0,16 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20
71 0,16 0,17 0,38 0,25 0,26 0,24 0,22 0,21 0,21 0,22 0,21
7,3 0,26 0,27 1,26 0,34 0,36 0,35 0,34 0,37 0,38 0,38 0,36
7,5 0,60 0,63 0,72 0,64 0,67 0,67 0,66 0,67 0,67 0,72 0,72
7,7 0,45 0,48 0,33 0,38 0,41 0,43 0,45 0,41 0,41 0,44 0,46
7,9 0,18 0,19 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
8,1 0,10 0,11 0,10 0,09 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13
8,3 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
8,5 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,13 0,09
8,7 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15
8,9 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,08 0,07 0,07 0,04 0,05

Note:

The reference current is 13,8A.
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Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
,Determination of electrical properties*

Harmonics Primo 3.5-1

P/Pn [%] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ordnung In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] Ih [%] In [%] Ih [%] Ih [%]

4,19 8,85 14,55 27,96 35,58 49,67 57,96 65,46 74,44 88,17 96,85

0,19 0,17 0,19 0,17 0,18 0,20 0,17 0,19 0,23 0,23 0,23

0,56 0,81 0,96 0,88 1,24 2,09 2,53 2,85 3,17 3,51 3,65

0,08 0,08 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,14 0,15 0,12 0,13

1,68 1,89 1,64 0,96 0,85 1,01 1,26 1,49 1,76 2,15 2,35

0,06 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04

0,68 0,64 0,93 1,07 0,89 0,55 0,46 0,46 0,53 0,71 0,85

0,04 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06

0,84 0,93 0,74 1,00 1,18 1,20 1,09 1,01 0,95 0,95 1,00

0,05 0,05 0,05 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04

0,24 0,22 0,36 0,16 0,20 0,42 0,45 0,42 0,37 0,31 0,28

0,08 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05

0,54 0,54 0,48 0,64 0,58 0,59 0,69 0,74 0,77 0,75 0,72

0,08 0,07 0,09 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,11 0,15 0,16 0,17 0,23 0,16 0,19 0,23 0,28 0,34 0,33

0,05 0,04 0,05 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,40 0,38 0,44 0,42 0,42 0,48 0,47 0,48 0,50 0,56 0,60

0,03 0,03 0,04 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

3a3(ala|2[a[R|2|3]e|e|N|o|a| s [w]m |~

0,06 0,09 0,04 0,16 0,09 0,15 0,15 0,15 0,14 0,17 0,21

20 0,03 0,02 0,04 0,07 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
21 0,19 0,19 0,24 0,25 0,29 0,29 0,31 0,33 0,33 0,32 0,35
22 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
23 0,03 0,03 0,03 0,06 0,05 0,10 0,11 0,11 0,13 0,14 0,13
24 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
25 0,10 0,12 0,11 0,16 0,15 0,18 0,19 0,20 0,22 0,24 0,21
26 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
27 0,05 0,04 0,08 0,09 0,09 0,12 0,11 0,11 0,12 0,16 0,16
28 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
29 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
30 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
31 0,03 0,03 0,04 0,06 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,14
32 0,03 0,03 0,03 0,03 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
33 0,05 0,04 0,03 0,04 0,13 0,06 0,09 0,09 0,10 0,09 0,12
34 0,02 0,02 0,03 0,03 0,12 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
35 0,07 0,06 0,06 0,06 0,13 0,06 0,08 0,07 0,06 0,09 0,08
36 0,02 0,02 0,03 0,03 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
37 0,11 0,10 0,10 0,09 0,10 0,06 0,07 0,05 0,04 0,04 0,05
38 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
39 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0,10 0,10 0,11 0,11 0,15 0,14
40 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
41 0,11 0,11 0,10 0,09 0,06 0,08 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07
42 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
43 0,07 0,06 0,09 0,09 0,08 0,14 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05
44 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,14 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
45 0,10 0,11 0,08 0,07 0,07 0,14 0,08 0,05 0,05 0,06 0,05
46 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,08 0,06 0,04 0,05 0,04 0,04
47 0,09 0,08 0,09 0,07 0,07 0,07 0,10 0,06 0,05 0,06 0,05
48 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,11 0,04 0,04 0,04 0,04
49 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,06 0,16 0,06 0,04 0,03 0,03
50 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,10 0,06 0,04 0,04 0,03
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Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
,Determination of electrical properties*
Inter-harmonics Primo 3.5-1
P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
f [HZz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]
75 0,40 0,41 0,44 0,46 0,50 0,54 0,51 0,54 0,53 0,54 0,55
125 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,14 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15
175 0,32 0,32 0,38 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 0,43 0,44 0,44
225 0,30 0,31 0,31 0,34 0,35 0,38 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38
275 0,09 0,09 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07
325 0,08 0,10 0,10 0,08 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
375 0,09 0,09 0,14 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11
425 0,09 0,11 0,12 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12
475 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
525 0,12 0,12 0,11 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08
575 0,14 0,17 0,17 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
625 0,15 0,18 0,18 0,13 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14
675 0,12 0,13 0,17 0,07 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
725 0,11 0,10 0,12 0,08 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
775 0,10 0,07 0,11 0,10 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
825 0,08 0,07 0,08 0,14 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
875 0,06 0,05 0,08 0,16 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
925 0,05 0,04 0,05 0,14 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04
975 0,06 0,05 0,07 0,15 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1025 0,04 0,04 0,05 0,10 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1075 0,04 0,05 0,05 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1125 0,05 0,04 0,07 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1175 0,05 0,05 0,05 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1225 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1275 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1325 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
1375 0,04 0,05 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1425 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1475 0,04 0,04 0,05 0,05 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1525 0,04 0,04 0,05 0,05 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1575 0,04 0,04 0,04 0,04 0,12 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05
1625 0,04 0,04 0,04 0,04 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1675 0,04 0,04 0,05 0,05 0,21 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1725 0,04 0,04 0,05 0,05 0,16 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06
1775 0,04 0,04 0,04 0,04 0,16 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1825 0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1875 0,04 0,04 0,05 0,05 0,09 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1925 0,04 0,04 0,05 0,04 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1975 0,04 0,04 0,05 0,05 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
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Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0

,Determination of electrical properties*

Higher frequencies Primo 3.5-1

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]

21 0,16 0,16 0,20 0,19 0,17 0,37 0,18 0,18 0,16 0,18 0,18
2,3 0,16 0,16 0,16 0,17 0,18 0,40 0,31 0,18 0,17 0,17 0,17
2,5 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,16 0,44 0,28 0,15 0,14 0,14
2,7 0,18 0,18 0,16 0,15 0,15 0,15 0,16 0,43 0,22 0,17 0,19
29 0,17 0,18 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,16 0,43 0,39 0,44
3,1 0,14 0,14 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,15 0,24 0,16
3,3 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,12 0,13
3,5 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12
3,7 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10
3,9 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13
4,1 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,23 0,24 0,11
4.3 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,16 0,22 0,25 0,18 0,17 0,24
4,5 0,09 0,08 0,10 0,11 0,12 0,23 0,19 0,15 0,12 0,11 0,15
4,7 0,08 0,08 0,08 0,08 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10
4.9 0,08 0,08 0,07 0,08 0,23 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09
5,1 0,10 0,08 0,08 0,08 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
5,3 0,22 0,14 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
5,5 0,11 0,20 0,08 0,17 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12
5,7 0,10 0,11 0,11 0,19 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11
59 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
6,1 0,09 0,16 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09
6,3 0,10 0,22 0,08 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11
6,5 0,29 0,12 0,12 0,11 0,10 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13
6,7 0,12 0,10 0,14 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17 0,17
6,9 0,12 0,12 0,18 0,14 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 0,19
71 0,14 0,14 0,50 0,21 0,21 0,19 0,18 0,19 0,18 0,19 0,19
7,3 0,22 0,23 0,74 0,29 0,29 0,30 0,32 0,33 0,32 0,31 0,30
7,5 0,51 0,54 0,55 0,57 0,58 0,56 0,57 0,58 0,61 0,63 0,65
7,7 0,38 0,42 0,28 0,34 0,37 0,37 0,35 0,36 0,38 0,40 0,43
7,9 0,15 0,16 0,14 0,15 0,16 0,18 0,17 0,18 0,17 0,17 0,16
8,1 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,10
8,3 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08
8,5 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,12 0,08 0,08
8,7 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,1 0,12 0,1 0,13 0,05
8,9 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,09 0,06 0,05 0,03 0,04 0,09

Note:

The reference current is 15,2A.
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Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
,Determination of electrical properties*

Harmonics Primo 3.6-1

P/Pn [%] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ordnung In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] Ih [%] In [%] Ih [%] Ih [%]

4,07 8,60 22,11 27,18 41,29 47,77 56,54 72,38 78,81 85,35 94,15

0,19 0,17 0,20 0,17 0,18 0,20 0,18 0,21 0,22 0,28 0,27

0,54 0,79 0,77 0,85 1,61 2,00 2,47 3,08 3,25 3,40 3,54

0,08 0,08 0,12 0,11 0,13 0,11 0,11 0,13 0,17 0,12 0,12

1,63 1,84 1,28 0,94 0,86 0,97 1,23 1,71 1,91 2,08 2,28

0,06 0,05 0,08 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06

0,66 0,62 1,10 1,04 0,69 0,54 0,44 0,52 0,59 0,69 0,83

0,04 0,05 0,08 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,08 0,05 0,05

0,82 0,90 0,77 0,98 1,20 1,17 1,06 0,92 0,92 0,93 0,97

0,05 0,05 0,05 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,05 0,03 0,03

0,23 0,22 0,27 0,16 0,30 0,40 0,43 0,36 0,32 0,30 0,28

0,07 0,09 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,04 0,05

0,52 0,53 0,59 0,63 0,53 0,57 0,67 0,75 0,75 0,73 0,70

0,07 0,07 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,11 0,15 0,11 0,16 0,20 0,16 0,18 0,27 0,31 0,32 0,32

0,05 0,04 0,03 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,39 0,37 0,44 0,41 0,47 0,47 0,46 0,49 0,51 0,55 0,58

0,03 0,03 0,03 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

3a3(ala|2[a[R|2|3]e|e|N|o|a| s [w]m |~

0,06 0,09 0,11 0,16 0,10 0,14 0,15 0,14 0,14 0,16 0,20

20 0,03 0,02 0,03 0,07 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04
21 0,19 0,18 0,22 0,24 0,27 0,28 0,31 0,32 0,31 0,31 0,34
22 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
23 0,03 0,03 0,06 0,06 0,08 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13
24 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
25 0,10 0,11 0,13 0,16 0,17 0,17 0,19 0,21 0,23 0,23 0,21
26 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
27 0,05 0,04 0,04 0,09 0,09 0,12 0,11 0,12 0,14 0,16 0,15
28 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
29 0,03 0,03 0,04 0,03 0,06 0,06 0,06 0,08 0,08 0,10 0,12
30 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04
31 0,03 0,03 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11 0,14
32 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
33 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,09 0,10 0,10 0,09 0,11
34 0,02 0,02 0,03 0,03 0,07 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03
35 0,07 0,06 0,05 0,06 0,09 0,06 0,08 0,06 0,08 0,09 0,08
36 0,02 0,02 0,03 0,03 0,13 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
37 0,10 0,09 0,06 0,08 0,12 0,06 0,07 0,04 0,03 0,04 0,05
38 0,03 0,03 0,03 0,03 0,11 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
39 0,08 0,08 0,08 0,05 0,09 0,09 0,09 0,11 0,12 0,14 0,13
40 0,03 0,04 0,05 0,04 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
41 0,11 0,10 0,10 0,08 0,07 0,06 0,04 0,05 0,04 0,05 0,07
42 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05
43 0,07 0,06 0,05 0,08 0,07 0,10 0,07 0,06 0,07 0,06 0,05
44 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
45 0,10 0,10 0,09 0,07 0,05 0,12 0,07 0,05 0,06 0,06 0,05
46 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,14 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04
47 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,12 0,08 0,05 0,05 0,06 0,05
48 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,08 0,07 0,04 0,05 0,04 0,04
49 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 0,10 0,04 0,04 0,04 0,03
50 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,13 0,04 0,04 0,03 0,03
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Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
,Determination of electrical properties*
Inter-harmonics Primo 3.6-1
P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
f [HZz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]
75 0,39 0,40 0,49 0,45 0,51 0,49 0,49 0,55 0,52 0,53 0,53
125 0,11 0,11 0,14 0,11 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,15 0,14
175 0,31 0,31 0,42 0,40 0,42 0,41 0,42 0,43 0,42 0,43 0,43
225 0,29 0,30 0,34 0,33 0,35 0,36 0,36 0,37 0,36 0,37 0,37
275 0,09 0,09 0,12 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07
325 0,08 0,10 0,14 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
375 0,08 0,09 0,19 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11
425 0,09 0,11 0,17 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
475 0,11 0,11 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
525 0,12 0,12 0,09 0,07 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
575 0,14 0,17 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15
625 0,14 0,17 0,12 0,13 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
675 0,11 0,13 0,07 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05
725 0,11 0,10 0,07 0,08 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
775 0,09 0,07 0,06 0,10 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
825 0,08 0,07 0,08 0,14 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
875 0,06 0,04 0,05 0,16 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
925 0,04 0,04 0,05 0,14 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
975 0,06 0,05 0,06 0,15 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1025 0,04 0,04 0,04 0,10 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05
1075 0,04 0,04 0,04 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1125 0,05 0,04 0,05 0,07 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1175 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1225 0,04 0,04 0,04 0,06 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1275 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1325 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06
1375 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05
1425 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1475 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1525 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05
1575 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1625 0,04 0,04 0,04 0,04 0,07 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05
1675 0,04 0,04 0,04 0,05 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1725 0,04 0,04 0,06 0,05 0,12 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05
1775 0,04 0,04 0,04 0,04 0,17 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05
1825 0,04 0,04 0,05 0,04 0,20 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1875 0,04 0,04 0,05 0,04 0,18 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1925 0,04 0,04 0,05 0,04 0,12 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05
1975 0,04 0,04 0,06 0,04 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Page 12 of 28



Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0

,Determination of electrical properties*

Higher frequencies Primo 3.6-1

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]

2,1 0,16 0,15 0,18 0,18 0,20 0,24 0,16 0,16 0,15 0,16 0,17
2,3 0,16 0,16 0,15 0,16 0,17 0,47 0,23 0,17 0,18 0,18 0,17
2,5 0,14 0,13 0,11 0,12 0,12 0,20 0,46 0,19 0,15 0,15 0,14
2,7 0,17 0,17 0,14 0,15 0,13 0,15 0,20 0,45 0,22 0,18 0,17
29 0,16 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,19 0,42 0,41 0,41
3,1 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,19 0,20
3,3 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,12 0,13
3,5 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11
3,7 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09
3,9 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12
4,1 0,10 0,10 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,13 0,19 0,15 0,10
4.3 0,09 0,10 0,11 0,10 0,11 0,19 0,24 0,25 0,21 0,23 0,24
4,5 0,08 0,08 0,08 0,11 0,12 0,20 0,14 0,12 0,12 0,12 0,13
4,7 0,08 0,08 0,08 0,08 0,21 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
4.9 0,08 0,08 0,08 0,08 0,15 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
5,1 0,09 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10
5,3 0,21 0,13 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
5,5 0,11 0,20 0,08 0,17 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
5,7 0,10 0,11 0,10 0,19 0,09 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11
59 0,07 0,08 0,08 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12
6,1 0,09 0,15 0,09 0,09 0,07 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08
6,3 0,10 0,21 0,09 0,10 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11
6,5 0,28 0,12 0,15 0,10 0,10 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12
6,7 0,12 0,10 0,26 0,15 0,16 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
6,9 0,12 0,12 0,33 0,13 0,13 0,13 0,14 0,16 0,16 0,17 0,18
71 0,13 0,14 0,25 0,21 0,20 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19
7,3 0,21 0,23 0,34 0,28 0,29 0,28 0,31 0,32 0,31 0,30 0,30
7,5 0,50 0,52 0,56 0,55 0,56 0,55 0,56 0,60 0,61 0,62 0,63
7,7 0,37 0,40 0,28 0,33 0,36 0,37 0,34 0,36 0,38 0,39 0,41
7,9 0,15 0,15 0,12 0,15 0,16 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16
8,1 0,08 0,09 0,08 0,08 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10
8,3 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08
8,5 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08
8,7 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,10 0,12 0,13 0,13 0,11 0,05
8,9 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,04 0,04 0,04 0,06 0,10

Note:

The reference current is 15,7A.
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Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
,Determination of electrical properties*

Harmonics Primo 4.0-1

P/Pn [%] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ordnung In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] Ih [%] In [%] Ih [%] Ih [%]

5,49 24,41 19,29 31,54 37,54 50,72 57,28 65,13 76,98 84,73 94,55

0,16 0,20 0,21 0,17 0,15 0,15 0,17 0,20 0,22 0,24 0,21

0,57 0,77 0,70 1,08 1,46 2,21 2,50 2,77 3,06 3,19 3,32

0,07 0,10 0,11 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,15 0,10 0,12

1,55 0,84 1,11 0,76 0,78 1,10 1,30 1,54 1,88 2,05 2,23

0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04

0,57 0,95 0,98 0,81 0,63 0,40 0,41 0,47 0,62 0,74 0,89

0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,05 0,06

0,78 0,87 0,70 1,02 1,08 0,95 0,88 0,83 0,84 0,88 0,96

0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,03 0,03

0,20 0,15 0,23 0,18 0,27 0,39 0,37 0,32 0,27 0,25 0,27

0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,04 0,05

0,48 0,56 0,54 0,52 0,48 0,60 0,65 0,68 0,66 0,63 0,61

0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,09 0,15 0,09 0,20 0,19 0,17 0,20 0,24 0,29 0,29 0,27

0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03

0,34 0,36 0,40 0,36 0,42 0,41 0,42 0,44 0,49 0,52 0,52

0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03

3a3(ala|2[a[R|2|3]e|e|N|o|a| s [w]m |~

0,06 0,12 0,10 0,08 0,09 0,13 0,13 0,12 0,15 0,18 0,21

20 0,02 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03
21 0,17 0,24 0,19 0,25 0,24 0,27 0,29 0,29 0,28 0,30 0,33
22 0,02 0,10 0,02 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
23 0,03 0,09 0,05 0,07 0,07 0,10 0,10 0,11 0,12 0,11 0,13
24 0,02 0,06 0,03 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02
25 0,09 0,15 0,11 0,17 0,16 0,17 0,18 0,19 0,21 0,19 0,20
26 0,02 0,04 0,03 0,08 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
27 0,04 0,08 0,04 0,10 0,08 0,10 0,10 0,11 0,15 0,14 0,13
28 0,02 0,03 0,02 0,06 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
29 0,03 0,03 0,04 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 0,09 0,11 0,10
30 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04
31 0,03 0,06 0,04 0,06 0,06 0,09 0,09 0,10 0,10 0,12 0,13
32 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
33 0,04 0,04 0,03 0,04 0,05 0,08 0,08 0,09 0,08 0,10 0,12
34 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
35 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,07 0,06 0,05 0,08 0,07 0,08
36 0,02 0,02 0,02 0,03 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
37 0,09 0,07 0,07 0,06 0,08 0,06 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04
38 0,02 0,03 0,03 0,03 0,12 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
39 0,07 0,05 0,06 0,05 0,11 0,08 0,09 0,10 0,13 0,12 0,13
40 0,03 0,04 0,04 0,04 0,10 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
41 0,09 0,07 0,09 0,06 0,08 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06
42 0,02 0,03 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
43 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,04 0,05
44 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05
45 0,09 0,07 0,07 0,06 0,05 0,07 0,05 0,04 0,06 0,04 0,05
46 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,06 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04
47 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,09 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04
48 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,10 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03
49 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,14 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03
50 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,09 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03
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Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
,Determination of electrical properties*
Inter-harmonics Primo 4.0-1
P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
f [HZz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]
75 0,34 0,41 0,45 0,44 0,45 0,45 0,47 0,46 0,45 0,48 0,49
125 0,10 0,11 0,18 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13
175 0,28 0,36 0,37 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,39
225 0,26 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,33 0,32 0,33 0,33 0,33
275 0,08 0,04 0,08 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
325 0,08 0,07 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
375 0,08 0,11 0,12 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10
425 0,10 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
475 0,17 0,11 0,10 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09
525 0,15 0,06 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08
575 0,14 0,12 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14
625 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
675 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
725 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06
775 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
825 0,05 0,06 0,07 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
875 0,04 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05
925 0,03 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
975 0,05 0,10 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1025 0,03 0,13 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1075 0,04 0,15 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1125 0,04 0,16 0,04 0,08 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
1175 0,04 0,11 0,05 0,09 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1225 0,04 0,08 0,04 0,14 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1275 0,05 0,07 0,05 0,14 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1325 0,06 0,07 0,05 0,15 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
1375 0,04 0,05 0,04 0,11 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1425 0,04 0,05 0,05 0,12 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04
1475 0,04 0,05 0,04 0,07 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1525 0,04 0,05 0,04 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1575 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1625 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1675 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1725 0,04 0,05 0,05 0,05 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1775 0,03 0,04 0,04 0,04 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1825 0,03 0,04 0,04 0,04 0,12 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1875 0,04 0,04 0,04 0,05 0,14 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1925 0,04 0,04 0,04 0,04 0,19 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1975 0,03 0,04 0,04 0,04 0,15 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
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Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0

,Determination of electrical properties*

Higher frequencies Primo 4.0-1

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]

21 0,14 0,15 0,17 0,16 0,24 0,16 0,16 0,14 0,16 0,16 0,16
2,3 0,14 0,15 0,14 0,14 0,16 0,27 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14
2,5 0,12 0,13 0,11 0,11 0,11 0,39 0,24 0,14 0,12 0,12 0,12
2,7 0,16 0,13 0,14 0,13 0,12 0,14 0,37 0,20 0,17 0,16 0,12
29 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,14 0,38 0,39 0,37 0,14
3,1 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,13 0,14 0,18 0,27
3,3 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,25
3,5 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11
3,7 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
3,9 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11
4,1 0,09 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,20 0,10 0,09 0,22
4,3 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,19 0,22 0,16 0,22 0,22 0,13
4,5 0,08 0,10 0,08 0,09 0,11 0,16 0,13 0,10 0,11 0,12 0,09
4,7 0,07 0,07 0,07 0,08 0,20 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
4.9 0,07 0,07 0,07 0,08 0,11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
5,1 0,10 0,07 0,06 0,13 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09
5,3 0,19 0,07 0,07 0,17 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08
5,5 0,09 0,08 0,07 0,09 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
5,7 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10
59 0,07 0,09 0,07 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10
6,1 0,08 0,08 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08
6,3 0,15 0,10 0,17 0,09 0,09 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
6,5 0,21 0,11 0,20 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11
6,7 0,10 0,16 0,13 0,12 0,13 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15
6,9 0,11 0,16 0,13 0,12 0,11 0,13 0,13 0,14 0,16 0,16 0,17
71 0,13 0,28 0,19 0,19 0,18 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,18
7,3 0,20 0,40 0,28 0,27 0,26 0,28 0,29 0,28 0,27 0,27 0,28
7,5 0,46 0,42 0,49 0,50 0,50 0,50 0,51 0,54 0,56 0,57 0,60
7,7 0,35 0,26 0,27 0,31 0,33 0,31 0,31 0,33 0,34 0,37 0,37
7,9 0,14 0,27 0,12 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14
8,1 0,08 0,09 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
8,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07
8,5 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,10 0,07 0,07 0,07
8,7 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,06 0,05 0,11
8,9 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,05 0,05 0,03 0,08 0,09 0,05

Note:

The reference current is 17, 4A.
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Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
,Determination of electrical properties*

Harmonics Primo 4.6-1

P/Pn [%] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ordnung In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] Ih [%] In [%] Ih [%] Ih [%]

4,77 11,23 16,15 27,08 37,39 49,69 56,64 66,79 78,82 87,54 97,87

0,14 0,13 0,14 0,14 0,16 0,18 0,18 0,22 0,21 0,24 0,24

0,49 0,71 0,62 0,94 1,57 2,17 2,41 2,66 2,85 2,94 3,01

0,06 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,11 0,09 0,13 0,13 0,16

1,35 1,25 0,94 0,65 0,76 1,13 1,34 1,63 1,88 2,01 2,12

0,05 0,03 0,06 0,04 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06

0,50 0,70 0,85 0,68 0,42 0,35 0,40 0,54 0,73 0,85 0,95

0,04 0,04 0,08 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,06 0,06 0,08

0,68 0,56 0,61 0,89 0,92 0,77 0,73 0,73 0,80 0,88 0,98

0,08 0,03 0,06 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,04 0,04 0,05

0,17 0,27 0,19 0,16 0,31 0,32 0,28 0,23 0,22 0,26 0,31

0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,05 0,05 0,06

0,42 0,35 0,47 0,44 0,44 0,56 0,59 0,57 0,53 0,54 0,56

0,03 0,05 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03

0,08 0,13 0,06 0,17 0,12 0,17 0,21 0,25 0,24 0,23 0,24

0,02 0,06 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04

0,30 0,33 0,35 0,32 0,37 0,37 0,38 0,43 0,46 0,45 0,44

0,02 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03

3a3(ala|2[a[R|2|3]e|e|N|o|a| s [w]m |~

0,06 0,05 0,09 0,07 0,11 0,11 0,11 0,13 0,17 0,19 0,19

20 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
21 0,15 0,19 0,15 0,22 0,22 0,25 0,25 0,24 0,28 0,30 0,31
22 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
23 0,02 0,03 0,05 0,04 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,12 0,14
24 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
25 0,08 0,09 0,10 0,11 0,14 0,15 0,17 0,18 0,16 0,18 0,19
26 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03
27 0,03 0,06 0,05 0,07 0,09 0,09 0,09 0,13 0,11 0,11 0,13
28 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
29 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,08 0,09 0,08 0,09
30 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
31 0,02 0,03 0,03 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,11 0,11 0,11
32 0,02 0,02 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
33 0,03 0,02 0,02 0,10 0,05 0,07 0,08 0,07 0,10 0,10 0,10
34 0,02 0,02 0,02 0,09 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
35 0,05 0,05 0,04 0,10 0,04 0,05 0,04 0,07 0,07 0,08 0,09
36 0,02 0,02 0,02 0,05 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03
37 0,08 0,07 0,07 0,08 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
38 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
39 0,06 0,05 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 0,11 0,10 0,11 0,13
40 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
41 0,08 0,08 0,07 0,05 0,05 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06
42 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
43 0,05 0,06 0,07 0,06 0,08 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04
44 0,03 0,03 0,04 0,04 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
45 0,08 0,07 0,06 0,05 0,09 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04
46 0,02 0,02 0,02 0,03 0,11 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03
47 0,06 0,07 0,06 0,05 0,09 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04
48 0,02 0,02 0,02 0,03 0,06 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
49 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03
50 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02
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Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
,Determination of electrical properties*
Inter-harmonics Primo 4.6-1
P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
f [HZz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]
75 0,30 0,35 0,35 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41 0,40 0,42 0,42
125 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12
175 0,24 0,29 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34
225 0,23 0,23 0,26 0,27 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29
275 0,07 0,04 0,08 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
325 0,07 0,08 0,11 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
375 0,07 0,10 0,13 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09
425 0,09 0,09 0,14 0,10 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10
475 0,15 0,07 0,12 0,09 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
525 0,13 0,06 0,09 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07
575 0,12 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12
625 0,09 0,11 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11
675 0,05 0,08 0,06 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
725 0,04 0,09 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
775 0,04 0,10 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04
825 0,05 0,09 0,06 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
875 0,04 0,09 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
925 0,03 0,08 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
975 0,04 0,07 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04
1025 0,03 0,05 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1075 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1125 0,03 0,06 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1175 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1225 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
1275 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1325 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1375 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1425 0,03 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1475 0,03 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1525 0,03 0,04 0,04 0,06 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1575 0,03 0,03 0,03 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03
1625 0,03 0,03 0,03 0,11 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
1675 0,03 0,03 0,03 0,16 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1725 0,03 0,04 0,05 0,12 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1775 0,03 0,03 0,03 0,12 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1825 0,03 0,03 0,03 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1875 0,03 0,04 0,04 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1925 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
1975 0,03 0,03 0,03 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
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Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0

,Determination of electrical properties*

Higher frequencies Primo 4.6-1

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]

2,1 0,12 0,13 0,15 0,13 0,19 0,12 0,12 0,12 0,13 0,15 0,14
2,3 0,12 0,12 0,12 0,14 0,37 0,15 0,13 0,14 0,13 0,12 0,13
2,5 0,11 0,11 0,10 0,10 0,16 0,26 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11
2,7 0,14 0,14 0,12 0,11 0,11 0,30 0,17 0,14 0,13 0,11 0,10
29 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,33 0,32 0,29 0,13 0,10
3,1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,12 0,15 0,19 0,29 0,09
3,3 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,14 0,13
3,5 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,27
3,7 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09
3,9 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,21
4,1 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,17 0,12 0,08 0,16 0,10
4.3 0,07 0,07 0,07 0,08 0,15 0,20 0,14 0,18 0,19 0,15 0,08
4,5 0,07 0,07 0,08 0,09 0,16 0,10 0,09 0,09 0,10 0,08 0,07
4,7 0,06 0,06 0,06 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
4.9 0,06 0,05 0,06 0,17 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
5,1 0,08 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07
5,3 0,17 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07
5,5 0,07 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08
5,7 0,07 0,08 0,08 0,07 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09
5,9 0,06 0,06 0,11 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
6,1 0,07 0,08 0,17 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07
6,3 0,13 0,06 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08
6,5 0,18 0,10 0,09 0,08 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10
6,7 0,08 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12
6,9 0,09 0,13 0,11 0,10 0,10 0,12 0,12 0,13 0,15 0,14 0,14
71 0,11 0,19 0,16 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15
7,3 0,17 0,41 0,22 0,22 0,22 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,22
7,5 0,40 0,64 0,42 0,44 0,43 0,45 0,47 0,49 0,53 0,50 0,47
7,7 0,30 0,33 0,25 0,28 0,29 0,27 0,29 0,30 0,31 0,33 0,35
7,9 0,12 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,13 0,14
8,1 0,07 0,07 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,08 0,07 0,08 0,09
8,3 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
8,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,09 0,06 0,06 0,06 0,09
8,7 0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,10 0,08 0,08 0,04 0,05 0,09
8,9 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,03 0,02 0,05 0,08 0,08 0,03

Note:

The reference current is 20,0A.
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Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
,Determination of electrical properties*

Harmonics Primo 5.0-1

P/Pn [%] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ordnung In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] Ih [%] In [%] Ih [%] Ih [%]

4,39 10,33 19,57 30,03 40,57 45,82 56,90 67,79 75,89 86,66 97,80

0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,14 0,14 0,16 0,21 0,22 0,24

0,45 0,65 0,61 1,17 1,77 2,00 2,35 2,55 2,66 2,74 2,81

0,05 0,08 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,09 0,09 0,09 0,14

1,24 1,15 0,67 0,62 0,88 1,04 1,38 1,64 1,79 1,92 2,01

0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06

0,46 0,65 0,75 0,50 0,32 0,33 0,43 0,60 0,72 0,84 0,94

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,07

0,63 0,52 0,70 0,86 0,76 0,71 0,66 0,70 0,77 0,87 0,96

0,08 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,05

0,16 0,25 0,11 0,22 0,31 0,29 0,23 0,20 0,21 0,27 0,33

0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,05

0,38 0,32 0,45 0,38 0,48 0,52 0,54 0,50 0,49 0,51 0,55

0,03 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03

0,08 0,12 0,12 0,15 0,13 0,16 0,22 0,23 0,22 0,21 0,23

0,02 0,05 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03

0,27 0,30 0,29 0,33 0,33 0,34 0,37 0,42 0,42 0,41 0,41

0,02 0,05 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03

3a3(ala|2[a[R|2|3]e|e|N|o|a| s [w]m |~

0,05 0,05 0,11 0,07 0,11 0,10 0,11 0,15 0,17 0,17 0,17

20 0,02 0,04 0,05 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
21 0,14 0,17 0,18 0,19 0,22 0,23 0,22 0,24 0,27 0,28 0,29
22 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
23 0,02 0,02 0,04 0,05 0,08 0,08 0,10 0,09 0,10 0,12 0,14
24 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
25 0,07 0,08 0,11 0,13 0,13 0,14 0,17 0,15 0,16 0,18 0,19
26 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
27 0,03 0,05 0,06 0,06 0,08 0,08 0,10 0,11 0,10 0,12 0,13
28 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
29 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,05 0,06 0,09 0,08 0,08 0,09
30 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
31 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,07 0,08 0,10 0,11 0,10 0,11
32 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
33 0,03 0,02 0,03 0,04 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09
34 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
35 0,05 0,05 0,04 0,04 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08
36 0,02 0,02 0,02 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
37 0,07 0,07 0,06 0,07 0,05 0,04 0,02 0,04 0,03 0,03 0,04
38 0,02 0,02 0,02 0,10 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02
39 0,06 0,04 0,04 0,09 0,07 0,07 0,08 0,10 0,10 0,11 0,12
40 0,03 0,03 0,03 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03
41 0,07 0,07 0,06 0,06 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,06 0,06
42 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04
43 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,04 0,03 0,04
44 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04
45 0,07 0,06 0,05 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04
46 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
47 0,06 0,06 0,05 0,05 0,07 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
48 0,02 0,02 0,02 0,03 0,08 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03
49 0,05 0,06 0,05 0,04 0,11 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
50 0,02 0,02 0,02 0,02 0,07 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
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Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
,Determination of electrical properties*
Inter-harmonics Primo 5.0-1
P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
f [HZz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]
75 0,27 0,32 0,32 0,36 0,36 0,38 0,37 0,38 0,39 0,39 0,41
125 0,08 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11
175 0,22 0,26 0,29 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32
225 0,21 0,22 0,24 0,25 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27
275 0,07 0,04 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
325 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07
375 0,06 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
425 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
475 0,13 0,06 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
525 0,12 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07
575 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
625 0,08 0,10 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10
675 0,05 0,08 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
725 0,04 0,08 0,06 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
775 0,03 0,09 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
825 0,04 0,09 0,10 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
875 0,03 0,08 0,11 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
925 0,03 0,07 0,10 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
975 0,04 0,07 0,10 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1025 0,02 0,05 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
1075 0,03 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1125 0,03 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
1175 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1225 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1275 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
1325 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
1375 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
1425 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1475 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1525 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
1575 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1625 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1675 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1725 0,03 0,03 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1775 0,03 0,03 0,03 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
1825 0,03 0,03 0,03 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
1875 0,03 0,03 0,03 0,12 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03
1925 0,03 0,03 0,03 0,15 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
1975 0,03 0,03 0,03 0,12 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04
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Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0

,Determination of electrical properties*

Higher frequencies Primo 5.0-1

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]

21 0,11 0,12 0,13 0,19 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14
2,3 0,11 0,11 0,12 0,13 0,22 0,13 0,13 0,12 0,11 0,10 0,12
2,5 0,10 0,11 0,09 0,09 0,31 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
2,7 0,13 0,12 0,11 0,10 0,11 0,30 0,14 0,13 0,10 0,09 0,10
29 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,31 0,31 0,12 0,09 0,09
3,1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,11 0,11 0,28 0,08 0,08
3,3 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,12 0,10 0,10
3,5 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,21 0,21
3,7 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,16 0,15
3,9 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,19 0,19
4,1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,14 0,07 0,15 0,08 0,08
4.3 0,07 0,06 0,07 0,08 0,15 0,17 0,15 0,17 0,13 0,07 0,07
4,5 0,06 0,07 0,08 0,09 0,13 0,10 0,08 0,11 0,08 0,07 0,07
4,7 0,06 0,06 0,06 0,16 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07
4.9 0,06 0,05 0,06 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06
5,1 0,08 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
5,3 0,15 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
5,5 0,07 0,06 0,12 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07
5,7 0,07 0,08 0,13 0,07 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09
5,9 0,06 0,05 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
6,1 0,06 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07
6,3 0,12 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07
6,5 0,17 0,09 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10
6,7 0,08 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11
6,9 0,09 0,12 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14
71 0,10 0,17 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15
7,3 0,16 0,38 0,20 0,21 0,22 0,23 0,22 0,21 0,22 0,21 0,23
7,5 0,37 0,59 0,40 0,40 0,40 0,41 0,43 0,45 0,46 0,44 0,47
7,7 0,28 0,30 0,24 0,26 0,25 0,25 0,28 0,30 0,30 0,32 0,31
7,9 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,13
8,1 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08
8,3 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
8,5 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,12 0,08
8,7 0,03 0,04 0,04 0,04 0,08 0,08 0,09 0,04 0,05 0,05 0,08
8,9 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,03 0,07 0,06 0,02 0,03

Note:

The reference current is 21,7A.
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Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
,Determination of electrical properties*

Harmonics Primo 6.0-1

P/Pn [%] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ordnung In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] Ih [%] In [%] Ih [%] Ih [%]

5,16 8,65 21,02 28,66 37,98 47,30 56,49 67,04 77,64 86,75 97,21

0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,16 0,16 0,13 0,21 0,19

0,47 0,56 0,72 1,20 1,66 1,95 2,13 2,25 2,32 2,36 2,40

0,05 0,06 0,06 0,07 0,09 0,08 0,07 0,12 0,09 0,10 0,11

1,10 0,97 0,51 0,58 0,86 1,14 1,37 1,54 1,65 1,71 1,76

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,02 0,05 0,05

0,37 0,53 0,54 0,32 0,27 0,36 0,50 0,65 0,75 0,82 0,86

0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,06 0,05 0,05 0,06

0,54 0,44 0,68 0,70 0,59 0,55 0,58 0,68 0,77 0,84 0,89

0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,04 0,02 0,03 0,04

0,13 0,21 0,12 0,24 0,25 0,19 0,17 0,19 0,25 0,30 0,35

0,05 0,06 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05

0,32 0,28 0,35 0,34 0,43 0,45 0,42 0,41 0,44 0,48 0,53

0,04 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03

0,09 0,09 0,14 0,10 0,13 0,18 0,19 0,18 0,19 0,20 0,24

0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03

0,22 0,25 0,24 0,28 0,28 0,31 0,35 0,35 0,34 0,35 0,38

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

3a3(ala|2[a[R|2|3]e|e|N|o|a| s [w]m |~

0,05 0,02 0,06 0,09 0,09 0,09 0,12 0,14 0,14 0,15 0,17

20 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
21 0,11 0,14 0,17 0,17 0,19 0,19 0,20 0,23 0,24 0,24 0,25
22 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
23 0,02 0,02 0,04 0,06 0,06 0,08 0,08 0,09 0,11 0,12 0,13
24 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
25 0,07 0,07 0,11 0,10 0,12 0,14 0,12 0,14 0,15 0,16 0,16
26 0,02 0,02 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
27 0,02 0,04 0,07 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 0,11 0,11 0,12
28 0,02 0,01 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
29 0,02 0,02 0,04 0,04 0,04 0,05 0,07 0,06 0,07 0,08 0,09
30 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
31 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11
32 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
33 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09
34 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
35 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07
36 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
37 0,06 0,06 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04
38 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
39 0,05 0,03 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11
40 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03
41 0,06 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06
42 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
43 0,04 0,05 0,04 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
44 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03
45 0,06 0,05 0,04 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
46 0,01 0,02 0,02 0,08 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02
47 0,05 0,05 0,04 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
48 0,02 0,02 0,02 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
49 0,04 0,05 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
50 0,01 0,02 0,02 0,03 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
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Annex to the Unit Certificate No. U21-0494

E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
,Determination of electrical properties*
Inter-harmonics Primo 6.0-1
P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
f [HZz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]
75 0,24 0,26 0,29 0,30 0,31 0,32 0,32 0,31 0,33 0,32 0,33
125 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09
175 0,19 0,22 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27
225 0,18 0,18 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23
275 0,05 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
325 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
375 0,05 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07
425 0,06 0,07 0,08 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08
475 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
525 0,07 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
575 0,10 0,11 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
625 0,10 0,10 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09
675 0,08 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
725 0,06 0,06 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04
775 0,04 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
825 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
875 0,03 0,05 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
925 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
975 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
1025 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1075 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03
1125 0,03 0,04 0,05 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1175 0,03 0,03 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1225 0,02 0,03 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1275 0,03 0,04 0,09 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1325 0,03 0,04 0,10 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1375 0,03 0,03 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1425 0,03 0,03 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1475 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1525 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1575 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1625 0,03 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1675 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1725 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
1775 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1825 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1875 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1925 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1975 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
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E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0

,Determination of electrical properties*

Higher frequencies Primo 6.0-1

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]

2,1 0,09 0,10 0,10 0,14 0,10 0,09 0,10 0,11 0,12 0,11 0,12
2,3 0,09 0,11 0,10 0,28 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,11 0,09
2,5 0,08 0,08 0,07 0,12 0,21 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
2,7 0,10 0,09 0,08 0,09 0,21 0,11 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08
29 0,10 0,09 0,09 0,08 0,09 0,26 0,25 0,08 0,08 0,08 0,07
3,1 0,08 0,09 0,09 0,08 0,07 0,10 0,12 0,12 0,07 0,06 0,06
3,3 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,22 0,11 0,07 0,07
3,5 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,20 0,08 0,17
3,7 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,23 0,08
3,9 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,15 0,12 0,13
4,1 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,13 0,06 0,15 0,09 0,06 0,13
4.3 0,06 0,05 0,06 0,12 0,14 0,11 0,15 0,08 0,06 0,06 0,06
4,5 0,05 0,06 0,06 0,12 0,09 0,07 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05
4,7 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05
4.9 0,05 0,04 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04
5,1 0,04 0,04 0,08 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05
5,3 0,08 0,05 0,11 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
5,5 0,12 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05
5,7 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07
59 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06
6,1 0,09 0,06 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06
6,3 0,13 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05
6,5 0,07 0,07 0,07 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
6,7 0,06 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09
6,9 0,07 0,10 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
71 0,08 0,19 0,13 0,1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,12 0,12
7,3 0,14 0,63 0,18 0,17 0,19 0,18 0,18 0,18 0,19 0,17 0,16
7,5 0,31 0,36 0,34 0,33 0,34 0,37 0,38 0,38 0,41 0,36 0,35
7,7 0,24 0,17 0,20 0,22 0,21 0,23 0,25 0,26 0,25 0,28 0,29
7,9 0,09 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,13
8,1 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08
8,3 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,15
8,5 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,11 0,06
8,7 0,03 0,03 0,03 0,06 0,07 0,08 0,03 0,07 0,08 0,04 0,03
8,9 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 0,02 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02

Note:

The reference current is 26,1A.
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E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
,Determination of electrical properties*

Harmonics Primo 8.2-1

P/Pn [%] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ordnung In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] Ih [%] In [%] Ih [%] Ih [%]

11,91 9,41 18,23 27,94 37,55 49,11 59,75 69,12 77,71 87,28 98,05

0,10 0,10 0,08 0,08 0,11 0,13 0,13 0,11 0,11 0,10 0,11

0,38 0,34 0,71 1,22 1,49 1,65 1,71 1,75 1,77 1,78 1,83

0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05

0,41 0,54 0,38 0,64 0,91 1,13 1,23 1,28 1,31 1,34 1,36

0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02

0,46 0,48 0,31 0,20 0,30 0,47 0,57 0,63 0,65 0,67 0,69

0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02

0,42 0,34 0,52 0,43 0,41 0,50 0,59 0,64 0,68 0,70 0,72

0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02

0,07 0,11 0,13 0,18 0,13 0,14 0,20 0,25 0,28 0,31 0,32

0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02

0,27 0,26 0,23 0,32 0,32 0,30 0,34 0,38 0,41 0,43 0,46

0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01

0,07 0,04 0,09 0,10 0,14 0,13 0,14 0,17 0,19 0,22 0,24

0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

0,17 0,19 0,20 0,21 0,24 0,25 0,25 0,27 0,29 0,32 0,34

0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

3a3(ala|2[a[R|2|3]e|e|N|o|a| s [w]m |~

0,06 0,05 0,05 0,06 0,07 0,10 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18

20 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01
21 0,12 0,09 0,12 0,14 0,13 0,17 0,17 0,18 0,20 0,22 0,24
22 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
23 0,04 0,03 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13
24 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
25 0,07 0,06 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16
26 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
27 0,04 0,02 0,04 0,05 0,07 0,06 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13
28 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04
29 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10
30 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04
31 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,12
32 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03
33 0,02 0,01 0,02 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09
34 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
35 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07
36 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02
37 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05
38 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02
39 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 0,06 0,08 0,08 0,08 0,09 0,10
40 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
41 0,04 0,04 0,06 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
42 0,01 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
43 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
44 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02
45 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
46 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
47 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03
48 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 0,02
49 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06 0,03
50 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,02
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E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0
,Determination of electrical properties*
Inter-harmonics Primo 8.2-1
P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
f [HZz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]
75 0,20 0,22 0,23 0,23 0,22 0,24 0,25 0,25 0,25 0,27 0,23
125 0,05 0,09 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06
175 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21
225 0,14 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17
275 0,02 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
325 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05
375 0,05 0,06 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
425 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
475 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05
525 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
575 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08
625 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07
675 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
725 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
775 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
825 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
875 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
925 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
975 0,05 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1025 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1075 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1125 0,08 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1175 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1225 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
1275 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
1325 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05
1375 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06
1425 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,06
1475 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,06
1525 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,07
1575 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06
1625 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04
1675 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04
1725 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04
1775 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
1825 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03
1875 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1925 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1975 0,02 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02
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E.5 Requirements for the test report for power generation units

Extract from the test report for unit certification Nr. 16TH0391-VDE-0124-100:2020_0

,Determination of electrical properties*

Higher frequencies Primo 8.2-1

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] In [%] In [%] In [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]

21 0,07 0,08 0,20 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08
23 0,08 0,07 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,12 0,08
2,5 0,06 0,05 0,05 0,12 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,17 0,08
2,7 0,07 0,07 0,06 0,18 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,06
2,9 0,07 0,07 0,07 0,07 0,19 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05
3,1 0,06 0,06 0,06 0,05 0,07 0,17 0,05 0,04 0,13 0,04 0,04
3.3 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,08 0,07 0,05 0,08 0,04 0,04
3,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,15 0,10 0,05 0,04 0,04
37 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,06 0,11 0,04 0,04 0,03
3,9 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,12 0,13 0,04 0,04 0,03
4,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,09 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04
4,3 0,04 0,04 0,05 0,11 0,11 0,08 0,04 0,04 0,11 0,04 0,04
4,5 0,05 0,04 0,10 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,05 0,03 0,03
4,7 0,03 0,04 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
4,9 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,05 0,04
5,1 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,10 0,03
53 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
55 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03
57 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
59 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05
6,1 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,12
6,3 0,05 0,09 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,10
6,5 0,05 0,10 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07
6,7 0,08 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06
6,9 0,08 0,06 0,05 0,07 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07
71 0,14 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,14 0,07
7,3 0,20 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,12 0,11 0,23 0,12
7,5 0,21 0,24 0,24 0,25 0,27 0,28 0,29 0,26 0,26 0,26 0,20
7,7 0,12 0,13 0,16 0,15 0,16 0,19 0,19 0,20 0,23 0,24 0,20
7,9 0,13 0,06 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,09 0,26 0,12 0,13
8,1 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,11 0,06 0,06
8,3 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,09 0,04 0,04 0,04
8,5 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,06 0,03 0,03 0,03
8,7 0,02 0,02 0,02 0,05 0,03 0,03 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02
8,9 0,01 0,01 0,03 0,02 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Note:

The reference current is 35,7A.

Note:

The single-phase generation units Fronius Primo 5.0-1, Fronius Primo 6.0-1 and Fronius Primo 8.2-1 exceed the limit of 4.6 kVA

for the maximum output power of single-phase connected generation units according to VDE AR-N 4105: 2018. The plant installer

must therefore take appropriate measures to ensure that the asymmetry of the entire generating plant is limited to a value of less

than or equal to 4.6 kVA. With these generation units, the requirement of the symmetry behavior of three-phase converter units is

not met.
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